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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde la primera revolución industrial la sociedad mundial no ha dejado de evolucionar 
y crecer, abandonando el uso de la mano de obra como fuente de energía, pasando a 
emplear fuentes de energía más efectivas. La fuerte industrialización de los países y el 
crecimiento demográfico, han llevado a un uso desmesurado de los recursos con el fin 
de obtener y mantener fuentes de energía, sirviendo como botón de muestra los 
siguientes datos: 
 
 La población mundial ha pasado de 3000 millones de habitantes hace 70 
años a tener 6700 millones en la actualidad, esperando llegar a los 9000 
millones en el 2050. 
 
 El PIB mundial ha pasado de 4 billones de euros en 1950 a los 42 
billones en año 2007. 
 
En contraste con este crecimiento económico y demográfico desmesurado, el medio 
ambiente se ha deteriorado. Estas tendencias alteran nuestra relación con el medio 
ambiente, provocando daños irreparables en muchos casos, pero algo que sigue siendo 
inalterable es nuestra relación de dependencia hacia nuestro entorno y sus recursos. Y 
son los recursos naturales los que sustentan nuestras sociedades y economías, por lo que 
hay que encaminarse hacia un futuro de mayor respeto medio ambiental que no impida 
el incesante crecimiento. 
 
Ante los evidentes casos de deterioro del medio, en 1997 se firmó el Protocolo de Kioto, 
que establece un calendario de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), en función de las emisiones de cada país. La Unión Europea en su conjunto debe 
reducirlas un 8% en 2012 respecto a las emisiones de 1990. El caso de España en este 
aspecto es preocupante, ya que se encuentra lejos de cumplir tal objetivo ya que sólo en 
el 2006 consiguió reducir las emisiones. 
 
 
Figura 1: Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
España [1] 
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Otro de los factores claves en el entorno energético actual, a parte de los efectos 
medioambientales, es la disponibilidad de los recursos, lo cual afecta directamente al 
desarrollo de las naciones. 
La gran dependencia actual de los combustibles fósiles se está viendo en peligro debido 
al  incremento del consumo de combustibles fósiles, su escasez y agotamiento como 
recurso, dificultad de extracción así como la problemática política que genera, está 
conllevando un cambio en la gestión de la energía en la sociedad que cada vez se 
encamina más a un consumo más racional y hacia otras fuentes de energía. 
No son pocas las voces que empiezan a avanzar una gran crisis mundial debido a esta 
dependencia, en vistas a un agotamiento prematuro de los recursos de las fuentes de 
origen fósil. Por tanto, se hace más acuciante la necesidad de enfocar el desarrollo 
tecnológico hacia fuentes menos contaminantes y con menor dependencia del exterior. 
 
 
Figura 2: Reservas mundiales de los combustibles fósiles [1] 
 
Esta problemática de disponibilidad y dependencia hacia los recursos fósiles, en el caso 
de España se convierte en un gran “handicap” al tener una gran dependencia del 
exterior. Esta dependencia energética del exterior se cifra  según el Ministerio de 
Industria en un 85%, ya que España carece de combustibles fósiles.  
 
Tanto desde un punto de vista internacional como desde el punto de vista nacional, es 
claramente necesaria una fuerte apuesta por las energías renovables, que en gran medida 
reducirían las emisiones de agentes nocivos al medio ambiente así como la reducción de 
la dependencia de los combustibles fósiles.  
 
Esto cobra aún más interés en países con escasos recursos energéticos como es España, 
país que sí posee abundantes recursos energéticos y renovables como son la eólica y la 
solar. Esta iniciativa hacia un mayor aprovechamiento de estas energías queda claro en 
datos del Ministerio de Industria donde se detalla que ya en el año 2007 casi el 20% de 
la electricidad consumida fue de origen renovable, aunque ya se está desarrollando un 
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nuevo plan de Energía Renovable para el periodo 2010-2020 que busca incrementar esta 
producción en un 8%.  
 
 
Figura 3: Consumo de energía primaria 2007 [2] 
 
Actualmente, dentro del abanico de energías renovables empleadas en España, la 
hidroeléctrica  es la de mayor importancia, seguida por la eólica y en menor importancia 
biomasa y fotovoltaica entre otras.  
Figura 4: Estructura de la generación eléctrica en España 2007 [2] 
 
 
Desde un punto de vista más cercano al consumo de energía doméstico, el 
aprovechamiento de la energía solar se está convirtiendo en una gran fuente de ahorro, 
tanto en forma de emisiones como económicamente. Cada vez es más común encontrar 
en nuestro entorno colectores solares, encargados de captar y aprovechar al máximo la 
radiación proveniente del sol. Este aprovechamiento va encaminado a transformar dicha 
energía  en energía térmica o fotovoltaica.  
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La que nos ocupa en este proyecto es la energía solar térmica que busca absorber la 
energía proveniente de la radiación solar a través de los ya mencionados paneles solares, 
transmitiendo la energía a un fluido caloportador que a través de una serie de etapas de 
intercambio energético permitirá aportar agua caliente sanitaria principalmente, aunque 
otro tipo de aplicaciones son la calefacción y la refrigeración. En este aspecto España 
podría convertirse en una potencia en el aprovechamiento de esta fuente de energía 
natural debido a sus condiciones climáticas y situación geográfica.  
 
A lo largo de este proyecto se buscará demostrar la eficiencia y efectividad de este tipo 
de instalaciones y las posibilidades que estas nuevas tecnologías pueden aportar desde 
el punto de vista económico, de impacto medio ambiental y de dependencia de otras 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El propósito de este proyecto es diseñar una instalación solar térmica que satisfaga las 
necesidades de Agua Caliente Sanitaria, cumpliendo las especificaciones del Código 
Técnico de Edificación (CTE) en relación con el aporte solar mínimo, en un edificio de 
viviendas situado en la ciudad de Salamanca. 
 
Los objetivos del proyecto son: 
 
- Calcular y diseñar la instalación con todos sus componentes, así como el 
funcionamiento de la misma, teniendo en cuenta las previsiones de demandas 
mensuales de ACS y los estudios de cargas térmicas del edificio tanto para 
verano como para invierno. 
 
- Realizar una valoración económica del proyecto así como analizar la posible 
rentabilidad del mismo. 
 
- Análisis del beneficio medioambiental que se produciría con la construcción de 
la instalación solar térmica. 
 
Para ello utilizaremos los siguientes parámetros: 
 
1- Datos meteorológicos medios mensuales y anuales (temperatura del ambiente y 
del agua de la red, radiación solar, velocidad del viento,…) 
 
2- Consumo y demanda de ACS del edificio. 
 
3- Instalación solar propuesta: colectores solares, circuito solar (primario), 
intercambiadores de calor, circuito auxiliar (secundario) y sistemas de 
acumulación. 
 
4- Instalación de apoyo: fuente energética utilizada, calderas de calefacción, 
máquinas de absorción así como sistemas de acumulación e intercambio 
térmicos. 
 
5- Ubicación de los elementos de la instalación solar en el edificio de viviendas. 
 
6- Balance energético: demanda energética total, mensual y anual así como el 
cálculo de los aportes de origen solar que se puedan lograr. 
 
7- Balance económico: coste de la instalación solar térmica, ahorro anual, plazos de 
amortización y mercado de CO2. 
 
8- Cálculo medioambiental: cantidad de CO2 que dejamos de emitir por usar una 
instalación de energía solar en lugar de una caldera de gas natural para la 
generación de energía. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio objeto del proyecto en el cual se va a realizar la instalación se encuentra 
situado en la provincia de Salamanca.  
 
Como se puede ver en los planos que se adjuntan en el apartado de anexos, se trata de 
dos edificios exactamente iguales de 16 viviendas cada uno, dicho edificio consta de 
una planta para garajes, una planta baja y tres plantas tipo. Al tratarse de dos edificios 
iguales, centraremos nuestro proyecto en uno de ellos, ya que la otra instalación sería 
exactamente igual. 
 
La distribución del edificio es la que se muestra a continuación: 
 
- Planta baja  4 viviendas de dos dormitorios cada una. 
 
- Planta tipo 1  2 viviendas de dos dormitorios cada una + 2 viviendas de 3                  
dormitorios cada una 
 
- Planta tipo 2   2 viviendas de dos dormitorios cada una + 2 viviendas de 3                  
dormitorios cada una 
 
- Planta tipo 3   2 viviendas de dos dormitorios cada una + 2 viviendas de 3                  
dormitorios cada una 
 
El edificio se encuentra ubicado sobre el terreno, de tal forma que su fachada principal 
está orientada hacia el sur. La cubierta del edificio está formada por un tejado con una 
inclinación de 25º. Además sabemos que no existe ningún elemento que produzca 
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 3.1. OCUPACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Según establece el Código Técnico de la edificación (CTE) en el apartado HE 4, la 
ocupación en un edificio de viviendas multifamiliares se estima según la siguiente tabla 
adjunta: 
Tabla 1: Ocupación en un edificio de viviendas multifamiliares [3] 
 
Por tanto la ocupación será:  
 
- Viviendas de 2 dormitorios: 10 viviendas x 3 personas = 30 personas 
- Viviendas de 3 dormitorios: 6 viviendas x 4 personas = 24 personas 
                                                                                          -----------------------                     
        TOTAL = 54 personas 
  
      
3.2. UBICACIÓN DE LOS PANELES 
 
Los paneles solares se ubicarán en superposición con el tejado teniendo por tanto la 
misma orientación e inclinación que éste, es decir 25º sobre la horizontal y con 
orientación hacia el sur, siendo esta la orientación óptima.  
 
En los alrededores del conjunto de viviendas no existen como ya se comentó 
anteriormente, árboles, edificios ni ningún otro elemento que pueda crear sombras y que 
repercutan en la cantidad de energía solar captada por los paneles. 
 
Las tuberías que transportan el fluido encargado de absorber la energía solar entran bajo 
el tejado cuando finalizan los paneles solares descendiendo después por un patinillo 
hasta la planta sótano, donde se ubicará el intercambiador de placas, los depósitos y la 
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3.3. CONSUMO DE ACS 
 
Según las recomendaciones del CTE en la tabla 3.1.de la sección HE 4, sobre la 
demanda de referencia a 60º C, se establece que el consumo en un edificio de viviendas 
multifamiliares es de 22 litros de ACS por persona y día. 
 
 




Pudiendo calcular con esta tabla la demanda total de ACS a 60 ºC que el conjunto de 
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3.4. CAUDAL DE CONSUMO MEDIO ANUAL 
 
A continuación tenemos que calcular el caudal de agua que es necesario tratar para 
poder satisfacer la demanda del conjunto de viviendas, considerando que hay que 
calentar todo el consumo únicamente durante las horas de sol, ya que sólo se podrá tener 
en marcha la instalación durante este período de tiempo. 
 
 Tabla 3: Número medio de horas diarias de sol útiles para captadores 
orientados aproximadamente al ecuador e inclinados con ángulo igual a la 
latitud [4] 
 
La media anual resultante de dicha tabla será de 8,9 horas de sol diarias, siendo por 












3.5. FRACCIÓN SOLAR  MÍNIMA 
 
La fracción solar mínima según establece el CTE  es definida como la fracción entre los 
valores anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual 
obtenidos a partir de los valores mensuales. 
 
Deberemos tener en cuenta la contribución solar mínima respecto a la ciudad que en 
este caso nos ocupa: Salamanca. 
 
En la siguiente tabla está indicado para cada zona climática y diferentes niveles de 
demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de 60º C, la contribución 




Tabla 4: Contribución solar mínima anual en % según la zona climática [3] 
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Del mapa de zonas climáticas de España podemos ver que Salamanca se encuentra 
situada en la zona III y puesto que el consumo (1188 litros/día) se encuentra 




















Figura 5: Mapa de zonas climáticas [3] 
 
Además de esto tendremos que tener en cuenta respecto a la fracción solar, cuando se 
calcule para cada mes, las dos siguientes normas que establece el CTE en su apartado 
HE 4: 
 
- En ningún mes podrá superar el 110 % de la demanda de ACS. 
 
- No se podrá superar el 100 % de la demanda de ACS durante tres meses 
consecutivos. 
 
3.6. CALOR NECESARIO MEDIO ANUAL 
 
Para calentar el agua desde la temperatura de red hasta la temperatura de consumo, se 











Siendo, por tanto, el calor mínimo que debe suministrar el sistema solar: 
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3.7. CÁLCULO DE LA DEMANDA DE ACS 
 
Para poder diseñar correctamente la instalación solar térmica es necesario conocer la 
cantidad de energía térmica requerida para el abastecimiento de ACS, es decir, la 
demanda de ACS (DACS). 
 
Los parámetros que definen dicha demanda son: 
 
- El consumo de ACS en el edificio (QACS) 
- La temperatura de entrada del agua de la red (Tred) 
- La temperatura del agua de consumo (Tcons) 
- Las propiedades del agua: densidad y calor específico. 
 
)·(·· redconsconsACSACS TTcpQD  
  
El consumo de ACS depende del número de las personas que habitan en el edificio (n) y 
del consumo de ACS por persona y día a la temperatura de uso, que según el CTE  
equivale a 22 litros a 60 ºC. 
día
litros
nQcons 118822·5422·  
 
Este sería el consumo típico diario de todo el año. Pero se puede ajustar a cada mes 
multiplicándolo por un factor de ocupación (FO), ya que en verano suele haber menos 
gente en el edificio y también hay que tener en cuenta el factor de centralización (FC). 
Este factor de ocupación y de centralización se obtienen del DTIE 1.01, documento para 
la preparación de ACS para usos sanitarios. 
 
Ahora bien, calculamos la demanda mensual de cada mes, teniendo en cuenta la 
ecuación mencionada anteriormente: 
 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
QACS 1188 1188 1188 1188 1188 1188 
r 1023 1023 1023 1023 1023 1023 
Cp 3771 3771 3771 3771 3771 3771 
Tcons 333,15 333,15 333,15 333,15 333,15 333,15 
Tred 278,15 279,15 281,15 283,15 284,15 285,15 
DACS(MJ/dia) 252,064 274,481 238,315 229,15 224,56 219,98 
 
 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
QACS 1188 1188 1188 1188 1188 1188 
r 1023 1023 1023 1023 1023 1023 
Cp(J/kg·K) 3771 3771 3771 3771 3771 3771 
Tcons(K) 333,15 333,15 333,15 333,15 333,15 333,15 
Tred(K) 286,15 285,15 284,15 283,15 281,15 278,15 
DACS(MJ/dia) 215,40 219,98 224,56 229,15 238,315 252,06 
 
Tabla 5: Demanda mensual de ACS (MJ/día) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
SOLAR, AUXILIAR Y DE APOYO 
 
El esquema de funcionamiento de la instalación es el siguiente: 
 
Figura 6: Esquema del funcionamiento de la instalación 
 
El sistema consta de dos circuitos, primario (solar) y secundario (auxiliar), por los que 
circulan dos fluidos que en ningún momento se mezclan y un tercer circuito de consumo 
(circuito de apoyo). 
 
La instalación utiliza un sistema de transferencia de calor indirecto, es decir, el fluido 
que circula por los colectores no es el agua destinada al consumo. La razón por la que 
hemos elegido una instalación de este tipo es que de esta forma se permite utilizar en el 
circuito primario una mezcla de agua con anticongelante como fluido de trabajo que 
actúa como sistema de protección contra heladas. 
 
La configuración elegida para este proyecto es con circulación forzada ya que permite 
colocar el acumulador en cualquier parte del edificio. En nuestro caso debemos colocar 
el acumulador o tanque de almacenamiento en el sótano, lo que hace imposible utilizar 
un sistema por termosifón. 
 
Tanto el sistema de captación como el sistema auxiliar son centralizados ya que 
normalmente este tipo de instalaciones requiere una menor inversión global y todos los 
gastos se dividen entre el total de propietarios. 
 
El principio de funcionamiento en el que se basan este tipo de instalaciones es el de 
recoger la energía procedente del sol mediante un conjunto de captadores solares para 
más tarde transferir esta energía a un sistema de almacenamiento y retenerla para ser 
utilizada en el momento que sea necesario su consumo. 
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A continuación vamos a estudiar por separado los tres circuitos de los cuales se 
compone la instalación, comentando y calculando sus características principales y las de 
sus respectivos elementos que lo forman. 
 
4.1. CIRCUITO SOLAR 
 





- QR es el calor recibido por los paneles debido a la radiación solar 
- QPC son las pérdidas ópticas del colector 
- m1 es el caudal del fluido que circula por la instalación. 
- TCI es la temperatura a la cual entrará el fluido en los captadores solares 
- TCO es la temperatura a la cual saldrá el fluido de los captadores solares. 
 
El circuito solar o primario es el que engloba el sistema de captación y parte del 
intercambiador de calor. 
 
El fluido caloportador circula por dicho circuito y es el encargado de transferir la 
energía térmica obtenida en los captadores por medio de la radiación solar al circuito 
secundario a través del intercambiador de calor. Por ello el diseño seleccionado para el 
circuito primario se basa en la idea de forzar la circulación del fluido mediante una 
bomba eléctrica, que si bien encarece la instalación, permite obtener una protección 
contra heladas al utilizar como fluido caloportador líquidos de bajo punto de 
congelación y controlar la transferencia térmica entre captación y acumulación. 
 
Además de la bomba eléctrica en el circuito primario se coloca un vaso de expansión 
que absorbe la dilatación de volumen sufrida por el fluido debido a los cambios de 
temperatura. 
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4.1.1. FLUIDO PORTANTE 
 
El fluido encargado de portar el calor también debe de ser capaz de aguantar en las 
épocas frías del año temperaturas a las cuales el agua se congelaría, protegiendo así la 
instalación contra heladas, por tanto se usa una disolución acuosa de propilenglicol. 
En la gráfica de la página 71 del Documento Técnico de Instalaciones en la Edificación 
para producción de ACS con energía solar térmica (DTIE 8.03), se relaciona la 
variación de temperatura de congelación con el porcentaje de propilenglicol en agua.  
 
Para ello tendremos que ver cuál es la temperatura mínima histórica de Salamanca, que 




Tabla 6: Altitud, latitud, longitud y temperatura mínima histórica [4] 
 
Entraremos en la gráfica con un margen de 5 ºC respecto a la temperatura mínima 
histórica siendo: 
 
  CCCCTT históricaentrada º21º5º16º5min  
 
Entrando en la gráfica para ese valor de temperatura, obtenemos una concentración de 
propilenglicol de aproximadamente el 33%. 
 
 
Figura 8: Temperatura de congelación vs porcentaje neto en peso [5] 
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Para determinar las propiedades necesarias de la mezcla, usaremos el catálogo de 
“M.Conde Engineering”, que establece unas ecuaciones que relacionan la concentración 
de propilenglicol con diversos parámetros como la temperatura de congelación, la 
densidad, el calor específico, la conductividad térmica, la viscosidad dinámica o el 
número de Prandlt. 
 
Partiendo para todos los casos del mismo valor de temperatura, obtenemos unos valores 
cercanos a concentración de propilenglicol en agua, pero no iguales. Para que no haya 
desajuste entre unos datos y otros, tomaremos todos del catálogo de “M.Conde 
Engineering”.  
 
Para el cálculo disponemos de una tabla que proporciona las constantes que dan lugar a 












0 … … … … 1 
1 508,411 4,476 1,188 6,661 -0,037 
2 -182,408 0,608 -1,491 -6,994 -0,400 
3 965,765 0,714 -0,696 -18,551 … 
4 280,291 -1,938 1,136 152,046 … 
5 -472,225 0,478 0,067 14,477 … 
Tabla 7: Constantes que dan lugar a las propiedades del fluido [6] 
 
La concentración de propilenglicol se calcula de la siguiente forma: 
 
La temperatura de congelación que vamos a usar en el cálculo será la mínima histórica 
con un margen de 5 ºC, para el caso de Salamanca, como ya se dijo anteriormente, será 
de –21ºC, siendo por tanto la concentración de propilenglicol necesaria  = 0,395, 





Las propiedades termo físicas para dicha disolución se pueden obtener en función de la 
temperatura de trabajo y concentración en peso. Dichas propiedades son dependientes 
de la temperatura de trabajo y se tomarán para un valor medio de unos 30 ºC (303,15 
K), ésta no será la real de trabajo, ya que en el circuito primario se podrán alcanzar los 
80º C sin dificultad, pero no se dispone de tablas con valores para esos rangos de 
temperaturas, cabe destacar que la variación de las propiedades termo físicas con la 
temperatura son bastante pequeñas por lo que no generarán grandes errores de cálculo. 
 
Una vez conocida la concentración de propilenglicol necesaria, la usaremos para 
calcular la densidad, así como el resto de los demás parámetros mencionados 





15,273)···( 2210 TTTnCongelació AAAT 395,0
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25,127 Pr  
 
Para el cálculo de la viscosidad dinámica y cinemática usaremos las definiciones 
convencionales, basándonos en los datos que hemos obtenido anteriormente. 
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4.1.2. COLECTORES SOLARES 
 
Los captadores solares son los dispositivos encargados de captar la radiación solar y 
convertirla en una forma de energía útil para la aplicación considerada. Tiene como 
objetivo transformar la radiación del sol incidente sobre el mismo en energía térmica 
mediante el aumento de temperatura del fluido que circula en su interior. Existe una 
amplia gama de colectores solares tanto en diseño como en coste como en rendimientos, 
pudiéndose elegir unas u otras aplicaciones según las necesidades. 
 
En este proyecto los captadores solares que se van a utilizar serán captadores planos en 
forma de parrilla de tubos de la marca Sonnenkraft, modelo SK500N,  captadores 
universales adaptados para cada tipo de tejado, plano o inclinado y para cada tipo de 
posición.  
 
Dichos captadores estarán conectados en paralelo, es decir, el caudal que circula por 
cada colector es el resultado de dividir el caudal total por el número de colectores. Esto 
es así debido a que tienen un conducto de mayor diámetro dentro del panel, que hace de 
colector y a su vez permite la conexión de varios paneles entre sí. A continuación se 
muestra una figura para ver cómo es la conexión: 
 
 
Figura 9: Conexión de captadores en paralelo [7] 
 
Como el fabricante no nos da el diámetro de los tubos del absorbedor, para calcularlo 



















Nuestro colector dispone de doce tubos absorbedores en paralelo y dos tubos 
transversales que actúan como colectores de los anteriores. Cada tubo absorbedor tiene 
una longitud de 2000 mm aproximadamente y los tubos colectores tienen una anchura 
de 1260 mm. 
 
Por otro lado el volumen del colector nos lo da el fabricante: 
 
litrosCapacidadcaptador 6,1  
 
El diámetro de los tubos colectores viene dado por el diámetro de los racores que unen 
los paneles a las tuberías de cobre que conectan los colectores, es decir: 
 
Dcolec= 22 mm 
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Por tanto con estos dos datos, podremos calcular el diámetro de los tubos que circulan 
por el interior del colector: 
 
mmDabsorb 8  
 
Siendo por lo tanto el diámetro interior de los tubos del absorbedor 8 mm y el diámetro 
exterior 10 mm, es decir, los tubos serán 8/10. 
 
4.1.3. DIMENSIONADO DE LA SUPERFICIE DE LOS PANELES 
SOLARES 
 
En primer lugar tendremos que hacer una primera estimación, para ello usaremos 
valores medios anuales de radiación y temperaturas sin tener en cuenta las pérdidas 
debidas al viento, de manera que se obtendrá un primer resultado orientativo en cuanto a 
número de colectores y temperaturas que se dan en los distintos puntos de la instalación, 
que podrán utilizarse para inicializar sucesivas iteraciones de cálculo más adelante.  
Para ello calcularemos la superficie de captación necesaria. Una vez calculado el área de 
paneles necesarios, estaremos en condiciones para calcular la fracción solar. 
 
Para el dimensionado de la superficie del colector necesaria, se ha usado en primera 
aproximación la radiación solar media anual captada: 
 
Para ver la radiación que incide sobre Salamanca se usarán los datos obtenidos de las 
tablas de Censolar que son los que se adjuntan a continuación:  
 
 
Tabla 8: Energía en MJ que incide sobre un metro cuadrado de superficie 
horizontal en un día medio de cada mes [4] 
 
Estos datos representan la energía en megajulios que incide sobre un metro cuadrado de 
superficie horizontal en un día medio de cada mes, así como la media anual. 
 
Con el dato de la media anual haremos la estimación del número de paneles necesarios. 
En esta primera aproximación no vamos a tener en cuenta las pérdidas por viento, las 











Para obtener la potencia que esta radiación representa diariamente tendremos que tener 
en cuenta las horas de sol diarias, ya que serán las horas en las cuales podremos captar 
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La potencia calculada anteriormente es la potencia incidente sobre una superficie 
horizontal. En este proyecto los paneles se van a colocar sobre el tejado con una 
inclinación de 25º C, por tanto tendremos que corregir el dato calculado anteriormente. 
 
En la tabla de la página 108 del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de 
Energía Solar Térmica, observamos los coeficientes de corrección para dicha 
inclinación (25º C) y la latitud de Salamanca que es de 41º C. 
Tabla 9: Factor k, latitud 41º  [4] 
 
Observando la tabla vemos que para todos los meses, el coeficiente corrector de la 
radiación es mayor que 1, esto es debido a que la inclinación de los paneles provoca que 
la incidencia se produzca de una forma más directa, aumentando su potencia. 
 
La inclinación óptima sería la misma que la latitud, donde la incidencia sería 
perpendicular, aunque esto sólo ocurriría en los equinoccios y al medio día,  pero no es 
posible colocar los captadores con 41º debido a la inclinación del tejado del edificio. 
 
El coeficiente corrector para la media anual será igual a 1,188 siendo la radiación total 







IIT 22 5489,0188,1·462,0188,1·  
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Para que la colocación de los paneles esté dentro de los parámetros establecidos, por el 
Código Técnico de la Edificación (CTE), las pérdidas debidas a la inclinación y 
orientación de los paneles deben ser menores del 20 %, ya que están colocados por 
superposición en la envolvente de la vivienda y no existe ningún tipo de sombra: 
 
Tabla 10: Pérdidas límite mes [3] 
 
Para ver las pérdidas provocadas por la inclinación y orientación, emplearemos el 
gráfico que proporciona el CTE, en su apartado HE 4: 
 
Figura 10: Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia 
de las pérdidas por orientación e inclinación mes [3] 
 
Para comprobarlo debemos ver el punto donde coinciden la curva de inclinación (25º) y 
la de la orientación o acimut (orientación Sur). 
 
La cruz del gráfico marca el punto donde se cruzan, que como podemos ver se 
encuentra en la zona entre  95 y 100 % de aprovechamiento de energía irradiada por el 
sol. 
 
Como ya se comentó anteriormente en la descripción del edificio, no hay ningún objeto 
que provoque sombras sobre los paneles, y por tanto las pérdidas debidas a este 
fenómeno son nulas. 
Podemos afirmar por tanto que las pérdidas de los paneles serán inferiores al 5% y que 
nos encontramos dentro de los límites establecidos. 
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El dimensionado de la superficie captadora, en primera aproximación, se ha llevado a 





El problema a resolver contiene siete incógnitas, que son: 
  
1- Temperatura de entrada a colectores (Tci) 
2- Temperatura de salida de colectores (Tco) 
3- Temperatura de entrada al intercambiador (Tici) 
4- Temperatura de salida del intercambiador (Tico) 
5- Temperatura de salida del tanque (Tcons) 
6- Temperatura media del tanque (Tt) 




Los datos que conocemos, bien por ser propiedades de los elementos de trabajo o por 




















mcons Consumo de ACS 
 
 .º3,9 CTred Temperatura del agua de red (este valor depende del 
periodo de tiempo considerado) 
 
 .º14 CTT ambo Temperatura ambiente (este valor depende del periodo 

















Cp Calor específico del propilenglicol 
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CpCpcons Calor específico del agua 
 
 .º60 CTsum  Temperatura de suministro al edificio de ACS. 
 
 .5,0f  Fracción solar. 
 




Los caudales que circulan por el circuito solar (m1) y por el circuito auxiliar (m2) son 
variables, ya que los podemos seleccionar y regular con las bombas de circulación. 
 
La variación del caudal va a influir en la cantidad de energía solar captada. 
El fabricante de los colectores recomienda un caudal de entre 15 y 40 
2·mh
l
, en una 































Las siete ecuaciones a resolver con las siete incógnitas son las que se exponen a 
continuación: 
 
















Figura 11: Balance de energía en colectores 
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Este balance se hará para un volumen de control en estado estacionario, por lo 










Obtenemos una igualdad lógica, la potencia de radiación que llega al colector 







  IT  es la radiación recibida en el conjunto de colectores, siendo dato y 
estando en función de la localización del emplazamiento (latitud) e 
inclinación de los mismos, dato calculado anteriormente. 
 
 El área de paneles solares (A) es incógnita, pero debido al método de 
sistemas de ecuaciones del programa matemático utilizado (Mathcad), 
por iteración y convergencia de resultados, es necesario, para todas las 
variables, introducir unos valores que inicialicen los cálculos.  
Para esta primera aproximación se tomará un valor de A= 0,5 · nº 
personas. 
 
 QPC se define como el calor que aún llegando a los colectores, estos no 
son capaces de captar. 
 
Puede obtenerse a partir del catálogo del fabricante de colectores 











Las pérdidas ópticas del colector se calculan partiendo de la fórmula para 
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 El caudal m1 que circula en los colectores será el caudal recomendado 























 El valor de Cp1 vendrá en función del fluido de trabajo utilizado en el 
circuito primario. El fluido de trabajo que se utilizará consiste en una 
disolución de agua-anticongelante (el más utilizado actualmente es el 
propilenglicol) en unas proporciones recomendadas según las 
temperaturas que deba soportar. 
 









. Coeficiente de pérdidas por conducción y convección. 
 
Nota: Las propiedades termo físicas para dicha disolución han sido calculadas en el apartado 
de fluido portante. 
 
Finalmente tras la explicación de cada término de la ecuación (1), se llega a la 
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El intercambiador de calor es el elemento que permite al circuito solar ceder la 
energía captada al circuito auxiliar. El intercambiador que se utilizará en el 
diseño será simétrico, es decir, m1 = m2.  
 








 m2: Caudal que circula por el circuito secundario, al tratarse de un 
intercambiador simétrico m1 = m2. 
 
 Cp2: Calor específico del fluido caloportador, en el circuito secundario: 
agua, a la temperatura de trabajo del mismo. 
 
3. Eficiencia del intercambiador de calor 
 
La eficiencia es la capacidad del intercambiador para transmitir la energía 
respecto del máximo posible. Los valores habituales de eficiencia en 
intercambiadores de placas oscilan entre el 70 % y el 80 %.  
 
Para este primer cálculo aproximado se tomará un valor de eficiencia del 
intercambiador de  = 0,8, más adelante se buscará un intercambiador comercial 
cuyas características cumplan los requisitos necesarios y se utilizarán sus valores 
reales para el cálculo final. 
 
A partir de la definición de eficiencia del intercambiador es sencillo obtener la 







 IC: Eficiencia del intercambiador 
 
 Cmin: min (m1·Cp1, m2·Cp2) 
 
Como m1 = m2 y Cp1  Cp2  Cmin  = m1·Cp1 
 
4. Contribución solar mínima 
 
La cuarta ecuación de la que disponemos es la relación entre la diferencia de la 
temperatura a la salida del tanque (Tcons) y la temperatura de suministro de ACS, 
(Tsum = 60º C), con la temperatura de red (Tred). 
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Este cociente se denomina contribución solar mínima o fracción solar 
definiéndose como el porcentaje de energía suministrado por los captadores 
solares sobre el total de energía requerida para calentar todo el ACS consumido 
en el edificio. 
 
Como ya hemos visto anteriormente, para el caso que nos ocupa, la fracción 
solar mínima debe de ser del 50 %, representando qué temperatura es capaz de 
alcanzarse gracias a la utilización exclusiva de nuestra instalación solar. 
 
Este valor de f varía en función de la zona climática en la que se encuentre la 
instalación solar, demanda de ACS y tipo de fuente de energía auxiliar. 
 









 Tcons: temperatura que realmente se alcanza a la salida del tanque de 
acumulación en el circuito terciario (circuito de consumo). 
 
 Tsum: temperatura que realmente debe alcanzar el agua suministrada al 
consumidor, que está establecida en 60º C. 
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6. Grado de estratificación del tanque 
 
La siguiente ecuación acompaña a la anterior, el significado de ambas es la 
transferencia de calor que se realiza dentro del tanque entre el agua que proviene 
del intercambiador ya caliente y el agua fría proveniente de la red exterior así 
como el gradiente de temperaturas que se forma dentro de éste debido a la 
estratificación. 
 
El grado de estratificación es un coeficiente adimensional que trata de 
representar el perfil del gradiente de temperaturas que se producirá dentro del 
tanque, que será más pronunciado cuanto mayor sea este factor: 
 
 
Figura 14: Grado de estratificación del tanque 
 
Un tanque con estratificación tendrá un coeficiente ET entre cero y uno: 
 
0  ET 1 
 
Estimando que el gradiente en el tanque es lineal, y suponiendo que para los 
extremos: 
 
   Si ET = 0  Tcons = Tt 
    
   Si ET = 1  Tcons = Tico 
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 Para una primera iteración en el cálculo del sistema de ecuaciones se 
tomará un valor de ET = 0,25 
 
7. Temperatura media en el tanque 
 
Tomando la suposición de tanque completamente mezclado, realizando un 
simple balance de energía: 
 










A continuación se representan los resultados obtenidos con el programa Mathcad 
utilizando los datos anuales. 
 
Tci Tco Tici Tico Tcons Tt A 





34,64ºC 39,2ºC 33,51ºC 37,6ºC 34,65ºC 33,67ºC  
Tabla 11: Resultados de los cálculos anuales teniendo en cuenta únicamente 
las pérdidas contempladas por la curva de normalización 
 
El resultado obtenido dará una primera aproximación en cuanto al número de 
colectores que serán necesarios: 
 
















Esta área calculada es la mínima que tenemos que poner para cumplir la fracción 
solar mínima obligatoria. Como 10,873 m
2
 no se corresponde con un número 
entero de paneles, lo ajustaremos a: 
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4.1.4. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE ACS MENSUAL 
VALORANDO ÚNICAMENTE LAS PÉRDIDAS CONTEMPLADAS 
POR LA CURVA DE NORMALIZACIÓN 
 
Tras haber calculado una primera estimación en cuanto al número de colectores 
necesarios, se deberá continuar el estudio haciendo un análisis mes a mes de 
temperaturas y fracción solar obtenida. No se exigirá cumplir la normativa en cuanto a 
exceso de capacidad de la instalación puesto que aún falta por tenerse en cuenta las 
pérdidas debidas al viento, por tanto en este apartado sólo se valorarán las pérdidas 
contempladas por la curva de normalización, siendo éstas las pérdidas ópticas (a0) y las 
pérdidas por conducción y convección (a1). 
 
Una vez que hemos establecido que la superficie de absorción son 11,5 m
2
, estaremos 
en condiciones para calcular las fracciones solares mensuales. 
 
Para calcular la fracción solar y las temperaturas de funcionamiento reales, usaremos el 
mismo procedimiento de antes, pero esta vez en vez de ser el área de paneles una 
incógnita, será un dato y la fracción solar la convertiremos en una incógnita.  
 
























Por tanto las temperaturas de funcionamiento para la media anual reales serán: 
 
TCI = 35,46 ºC 
 
TCO = 46,61 ºC 
 
TICI = 32,67 ºC  
 
TICO = 42,71 ºC 
 
Tcons = 35,83ºC 
 
Tt = 33,54 ºC 
 
La fracción solar resultante es: 
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Ahora vamos a calcular la fracción solar para cada uno de los doce meses del año. Para 
ello tendremos que cambiar algunos datos que varían en función del mes. 
 
A continuación se muestra una tabla con los cuatro  parámetros que varían para el 
cálculo mensual: 
 
MES Tred(ºC) T0 (ºC) IT(KW/m
2
) mcons(kg/s) 
ENERO 5 6 0,277 0,041 
FEBRERO 6 7 0,363 0,037 
MARZO 8 10 0,487 0,037 
ABRIL 10 13 0,545 0,035 
MAYO 11 16 0,593 0,035 
JUNIO 12 20 0,673 0,035 
JULIO 13 24 0,741 0,035 
AGOSTO 12 23 0,727 0,035 
SEPTIEMBRE 11 20 0,648 0,037 
OCTUBRE 10 14 0,460 0,037 
NOVIEMBRE 8 9 0,357 0,041 
DICIEMBRE 5 6 0,263 0,044 
 
Tabla 12: Datos necesarios para el cálculo mensual valorando únicamente las 
pérdidas contempladas por la curva de normalización 
 
Como ejemplo calcularemos el mes de enero. El procedimiento para el cálculo de los 




Tred = 5ºC 
 
T0 = 6ºC 
 
En el cálculo de la radiación variarán además le energía incidente y dos parámetros que 
ya hemos visto anteriormente, como son  el coeficiente de corrección de la orientación y 

































PFC: Instalación solar térmica para producción de ACS en edificio de  viviendas en 
Salamanca 
 - 35 - 
 
Con estas cuatro variaciones volvemos a usar el archivo de Mathcad para obtener las 
soluciones del mes de Enero: 
 
TCI = 16,84 ºC  
 
TCO = 22,5 ºC 
 
TICI = 15,43 ºC  
 
TICO = 20,51 ºC 
 
TCONS = 17,06 ºC 
 
Tt = 15,91 ºC 
 
f = 0,219 
 
Como ya se ha dicho anteriormente, repitiendo estos cálculos para cada mes se obtienen 
los siguientes resultados: 
 
Tabla 13: Resultados mensuales de los cálculos valorando únicamente las 
pérdidas contempladas por la curva de normalización. 
 
Para verlo de forma más clara, a continuación vamos a ver una gráfica de la fracción 














Figura 15: Fracción solar mensual 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Tci (ºC) 16,84 22,92 31,05 36,86 40,63 46,13 51,4 49,37 42,68 32 23,3 15,66 
Tco (ºC) 22,5 30,12 41,88 47,65 52,52 59,84 68,44 64,37 56,15 41,35 30,49 21,10 
Tici (ºC) 15,43 21,12 28,35 34,17 37,65 42,71 47,13 45,62 39,31 29,66 21,46 14,31 
Tico(ºC) 20,51 27,60 37,06 43,88 48,37 55,05 60,85 59,13 51,44 38,08 27,96 19,2 
Tcons() 17,06 23,16 31,09 37,19 40,99 46,55 51,41 49,83 43,13 32,31 23,55 15,9 
Tt (ºC) 15,91 21,68 29,1 34,96 38,53 43,72 48,26 46,73 40,36 30,4 22,07 14,8 
f (%) 21,9 31,8 44,4 54,4 61,2 72 81,7 78,8 65,6 44,6 29,9 19,8 
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El dimensionado básico de una instalación, para cualquier aplicación, deberá realizarse 
de tal forma que en ningún mes del año la energía producida por la instalación solar 
supere el 110 % de la demanda de consumo y no más de tres meses seguidos el 100 %. 
A estos efectos, y para instalaciones de un marcado carácter estacional, no se tomarán 
en consideración aquellos períodos de tiempo en los cuales la demanda se sitúe un 50 % 
debajo de la media correspondiente al resto del año. 
 
Como podemos comprobar en los resultados de la tabla y la gráfica, en ningún mes la 
fracción solar es mayor del 110%, por tanto la instalación se podría montar sin ningún 
problema. 
4.1.5. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN CON PÉRDIDAS DEBIDAS 
AL VIENTO 
 
Se van a considerar dos tipos de pérdidas  en la instalación solar, en primer lugar unas 
pérdidas por convección forzada a causa del viento en los elementos que se encuentre en 
el tejado, colectores y tuberías; y en segundo lugar, unas pérdidas por convección 
natural en el tramo de tuberías que van desde el tejado hasta la caldera situada en el 
sótano del edificio, pero estas últimas serán despreciables. 
 
Al igual que en los cálculos anteriores, es decir, sólo teniendo en cuenta las pérdidas 
contempladas por la curva de normalización, en este apartado vamos a realizar los 
cálculos pertenecientes a la fracción solar anual y a la fracción solar en cada uno de los 
meses. 
 
Para todos estos cálculos resolveremos un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, que 
se explicará más adelante. 
 
En los cálculos con pérdidas debidas al viento, empezamos considerando un área 
exterior de 11,5 m
2
, como había salido en los cálculos anteriores, pero al observar los 
resultados vimos que la fracción solar anual era inferior al 50 %, exactamente nos daba 
un 46,1 % de fracción solar, con este resultado vemos que no es suficiente para 
satisfacer la demanda. 
 
Ante esta situación se pondrá un colector más en nuestra instalación, quedando 
finalmente lo siguiente: 
 
28,13 mArea  
6º panelesN  
 
Al variar la superficie de absorción, varía también el flujo másico que circula por el 























Por tanto éste será el caudal que utilizaremos en los cálculos restantes. 
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4.1.5.1. PÉRDIDAS EN LOS COLECTORES 
 
Para comenzar con dicho cálculo, en primer lugar tendremos que ver la tabla con los 
valores del viento que vamos a usar.  
 
Esta tabla representa la velocidad media mensual del año 2007 en el aeropuerto de 
Salamanca (Matacán). 
 
Velocidad media del viento (Km/h) 
Período Enero Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Anual 
V(km/h) 9,4 15,7 13,4 8,5 11,5 10,2 8,5 10,5 7,6 5,2 7 6,6 9,51 
V(m/s) 2,61 4,36 3,72 2,36 3,19 2,83 2,36 2,92 2,11 1,44 1,94 1,83 2,64 
 
Tabla 14: Velocidad media del viento (km/h) en Salamanca [8] 
 
Para calcular la resistencia térmica total producida por el colector debido al viento, se 
hará un esquema térmico equivalente, donde se muestran todas las resistencias de 
conducción y convección que dan lugar a la transferencia de calor producida. 
Cabe destacar que se han despreciado las resistencias térmicas de contacto, por sencillez 
en los cálculos, y porque el valor de éstas es muy pequeño, tanto que se puede 
despreciar sin alterar ningún resultado numérico. 
 
A continuación mostramos un esquema de la sección de un panel solar y las sucesivas 
resistencias térmicas que vamos a considerar en este estudio: 
 
 
Figura 16: Sección de un panel solar 
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: Resistencia térmica a la convección sobre la superficie del panel. 
 
 Tmi: temperatura media en el interior del serpentín. 
 
 Tamb : temperatura ambiente. 
 
 
1. Convección en el interior del serpentín 
 
Para comenzar, calcularemos el número de Reynolds del fluido que circula por el 
interior del serpentín para conocer el régimen de circulación en el cual nos encontramos 









- u : velocidad del fluido, que calcularemos a continuación. 
 
- Di = 8 mm, diámetro interior de los tubos del absorbedor. 
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Para calcular la velocidad tenemos que tener en cuenta, como ya dijimos anteriormente, 
que los colectores están conectados en paralelo, por tanto el caudal que circula por cada 
uno de ellos es el resultado de dividir el caudal total por el número de colectores, tal y 





























Antes de continuar tendremos que comprobar si el flujo que circula por los tubos 

















 2300Re Flujo laminar 
 
Además de flujo laminar tenemos flujo completamente desarrollado, por tanto podemos 




Sabiendo que se cumple la igualdad: 
1k
Dh
Nu iiD  
 










   
* Este es el coeficiente de convección para la media anual, más adelante se presentarán los resultados 











PFC: Instalación solar térmica para producción de ACS en edificio de  viviendas en 
Salamanca 
 - 40 - 
 
2. Convección sobre el panel 
 
Para el cálculo del coeficiente de convección sobre los paneles vamos a suponer un flujo 
paralelo sobre placa plana, para lo cual, tendremos que trabajar como si los seis paneles 
consecutivos formaran una única superficie. 
 
Antes de continuar tendremos que comprobar si el flujo que circula por los paneles es 

















- LC : 1,26·6 = 7,56 m, es la longitud característica de los paneles. 





 es la densidad del aire. 










64,251,9  es la velocidad media anual del viento. 
 

















Una vez que hemos calculado Reynolds, podemos ver que Re > 5·10
5 
y por tanto el flujo 
se volverá turbulento en algún punto (L) de la superficie de los paneles. 
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Como el flujo laminar representa aproximadamente el 50 % del flujo sobre los paneles, 
no se puede despreciar y por tanto emplearemos la relación que surge de combinar la 






·Pr·Re664,0·Re037,0·Re037,0 críticocríticoLNu  
 





·Pr871·Re037,0 LNu  
Para los valores: 
 
60Pr6,0
10Re10·5 75 L  
 

















10·846,1 5  es la viscosidad dinámica del aire. 
  










0263,0  es el coeficiente de transferencia de calor del aire. 
 
Por tanto el número de Nusselt será: 
 
Nu = 1719 
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3. Conductancia o coeficiente global de transferencia de calor. 
 
El coeficiente global de transferencia de calor indica la potencia que se pierde por cada 
metro cuadrado y grado centígrado que haya de diferencia entre la temperatura, del 
fluido que circula por el interior del serpentín y la del ambiente. 
 
Definiremos como resistencia equivalente al sumatorio de cada resistencia térmica que 
influya en la transferencia de calor desde el fluido hasta el exterior del colector solar. 
 
0RRRRRRR vairepcsfeq  
 
Como a la hora de plantear las resistencias térmicas, hemos incluido en su definición el 
área de intercambio propio a cada elemento, definiremos el producto del coeficiente 
global de transferencia de calor por el área de intercambio, como la inversa de la 







Por tanto calculamos ahora el valor de cada resistencia para poder calcular más tarde el 
valor de la resistencia equivalente y con ella el coeficiente global de transferencia de 
calor. 
 
Para ello tendremos que ver cuales son los datos necesarios para hacer dichos cálculos: 
 
mmLtubos 1446·24  
22 8.136·3,2 mmAc  
2619,3·· mLDAit tubosi  
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Req 097,0  
 
Para comprobar cuales son los elementos del panel que proporcionan mayor aislamiento 


































 12,532 % 
 
Como podemos ver, hay una resistencia de consideración en la convección exterior, 
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Con todos los valores de resistencias térmicas, podemos calcular el valor del coeficiente 












* Este valor es válido para la media anual, más adelante se calcularán los resultados para valores 
mensuales. 
 
4.1.5.2. PÉRDIDAS EN TUBERÍAS 
 
Empezaremos diferenciando las tuberías que están en el exterior de la cubierta y las que 
se encuentran en los interiores del edificio.  
 
- Para las tuberías que están en el exterior tendremos que tener en cuenta la 
velocidad del viento, lo que supone la generación de convección forzada. 
 
- Para las tuberías que están en el interior del edificio, al no haber viento, 
tendremos que calcular la convección natural debida al aire que se encuentra 
alrededor de ellas, siendo estas pérdidas muy pequeñas y por tanto 
despreciables. 
 





Figura 18: Disposición de tuberías en la Instalación [4] 
PFC: Instalación solar térmica para producción de ACS en edificio de  viviendas en 
Salamanca 
 - 45 - 
 





Figura 19: Disposición de tuberías exteriores en el edificio 
 
Desde el interior del tubo hasta el ambiente tenemos 4 resistencias térmicas cuyo 
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: Resistencia térmica de convección exterior. 
 
Tendremos que hacer una distinción entre la tubería caliente y la tubería fría de la parte 
exterior, aunque como podemos ver ambas medirán lo mismo: 
 
La longitud de la tubería caliente es:   Ltuberiacaliente = 30 m 
 
La longitud de la tubería fría es:          Ltuberiafría = 30 m 
 
 
Las propiedades del fluido han variado debido a que ya no están a la misma 
































 1011 0,437 14,587 3801 
Tabla 15: Propiedades del fluido que circula por la tubería fría y caliente 
 
Por último tendremos que calcular el diámetro de las tuberías tanto frías como calientes. 
Como las tuberías de subida y bajada han de recopilar el caudal de todos los colectores, 
su diámetro ha de ser superior que el de los tubos absorbedores (aproximadamente el 
doble), por tanto el diámetro de las tuberías será 16/18. 
 
1. Convección en el interior de las tuberías 
 
Al igual que se hizo para los colectores, comenzaremos calculando el número de 
Reynolds del fluido que circula por el interior de la tubería para conocer el régimen de 
circulación en el cual nos encontramos, para así poder escoger el método de cálculo que 









- u: velocidad del fluido, que calcularemos a continuación. 
 
- Di = 16 mm, diámetro interior de la tubería. 
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- f ría= 2,328·10
-6
, viscosidad cinemática del fluido frío. 
 
- caliente = 1,657·10
-6














































Antes de continuar tendremos que comprobar si el flujo que circula por las tuberías es 



























2300Re  Flujo turbulento 
 
Además de flujo turbulento tenemos flujo completamente desarrollado, por tanto 
podemos aplicar la ecuación de Dittus-Boelter. 
 
Dittus-Boelter definió el número de Nusselt en conductos en función de los números de 
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4,0n , ya que en nuestro caso es calentamiento, porque en el colector el flujo se 
calienta. 
    
731,20Pr f    3925Re f  
587,14Prc    5558Re C  
 




Sabiendo que se cumple la igualdad: 
1k
Dh
Nu iiD  





* Este es el coeficiente de convección para la media anual, más adelante se presentarán los resultados 
para valores mensuales. 
 
2. Cálculo de convección exterior 
 
Para el cálculo del coeficiente de convección exterior  en las tuberías necesitamos 







 El fluido exterior es aire y sus propiedades son las que se muestran a continuación: 
 
- aire : 31614,1 m
kg
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10·846,1 5  es la viscosidad dinámica del aire. 






































64,251,9  es la velocidad media anual del viento. 
 















Una vez que hemos calculado Reynolds, podemos ver que Re < 5·10
5
, por tanto el flujo 
será laminar. 
 
Ahora bien, como tenemos flujo laminar, aplicaremos la correlación correspondiente a 








C = 0,193 
m = 0,618 
 
Por tanto el número de Nusselt será: 
 
15,33Cf NuNu  
 
Una vez calculado el número de Nusselt, podremos calcular nuestra incógnita h0: 
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3. Conductancia o coeficiente global de transferencia de calor. 
 
Definiremos como resistencia equivalente al sumatorio de cada resistencia térmica que 
influya en la transferencia de calor desde el fluido hasta el exterior de las tuberías. 
 
0RRRRR asilanteCUfeq  
 
Como a la hora de plantear las resistencias térmicas, hemos incluido en su definición el 
área de intercambio propio a cada elemento, definiremos el producto del coeficiente 
global de transferencia de calor por el área de intercambio, como la inversa de la 






Por tanto calculamos ahora el valor de cada resistencia para poder calcular más tarde el 
valor de la resistencia equivalente de la tubería fría y caliente y con ella el coeficiente 
global de transferencia de calor de ambas. 
 





mLtubF 30       mLtubC 30  
2508,1·· mLDA tubFitubF     
2508,1·· mLDA tubCitubC   
283,2·· mLDA tubFasilanteaislante    
283,2·· mLDA tubCasilanteaislante
  
mDe 018,0       mDe 018,0  
mDi 016,0       mDi 016,0  

























Tubería Fría Tubería Caliente 
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ReqFrio 086,0      
W
K
ReqCaliente 086,0  
K
W
AU Frio 652,11·      
K
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4. Cálculo de la fracción solar final 
 
Una vez realizado el cálculo de las resistencias térmicas totales debidas a las pérdidas 
por el viento en los colectores y en las tuberías, resolveremos el sistema de ecuaciones 
pertinente para conocer los valores de las nuevas incógnitas que tenemos en cada uno de 
los diferentes meses. 
 
El esquema de la instalación que tenemos ahora es el siguiente: 
Figura 21: Esquema de la instalación con pérdidas debidas al viento 
 
En este esquema podemos encontrar ciertas diferencias con respecto al que utilizábamos 
en el cálculo debido a las pérdidas contempladas por la curva de normalización, ya que 
distinguimos dos temperaturas de salida del colector, porque entre éstas se producen 
pérdidas en las tuberías, al igual que distinguimos dos temperaturas de entrada al 
colector por la misma razón. 
 
Por tanto tendremos un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, siendo las incógnitas 
las siguientes: 
 
TCI1=  Tª de entrada al colector. 
 
TCI2 = Tª de entrada al colector teniendo en cuenta las pérdidas en las tuberías 
exteriores. 
 
TCO1= Tª de salida del colector. 
 
TCO2= Tª de salida del colector teniendo en cuenta las pérdidas en las tuberías exteriores 
 
TICI = Tª de entrada el intercambiador de calor 
 
TICO = Tª de salida del intercambiador de calor 
 
Tcons = Tª de consumo 
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Tt = Tª de estratificación del tanque. 
 
f = Fracción solar. 
 
Las ecuaciones las obtendremos haciendo el balance de energía en los diferentes 
elementos del circuito, tal y como se hizo en el cálculo sin pérdidas solo que con las 
diferencias mencionadas anteriormente. 
 















Figura 22: Balance de energía en el campo de colectores 
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Al igual que hicimos anteriormente, vamos a resolver este sistema de ecuaciones por 
medio de un archivo que hemos creado con el programa Mathcad. 
 
Una vez que hemos desarrollado todas las ecuaciones necesarias para la resolución de 
nuestro sistema, los resultados obtenidos en cuanto al cálculo de fracción solar anual y 
temperaturas anuales son: 
 
TCI 1= 35,46ºC, Tª de entrada al colector. 
 
TCI2 = 34,9 ºC, Tª de entrada al colector teniendo en cuenta las pérdidas en las tuberías exteriores. 
 
TCO 1= 45,6ºC, Tª de salida del colector. 
 
TCO 2= 44,75 ºC, Tª de salida del colector teniendo en cuenta las pérdidas en las tuberías exteriores 
 
TICI = 33,13 ºC, Tª de entrada el intercambiador de calor 
 
TICO = 41,50 ºC, Tª de salida del intercambiador de calor 
 
Tcons = 35,7 ºC, Tª de consumo 
 
Tt = 33,75ºC, Tª de estratificación del tanque. 
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Como podemos observar en los resultados, la fracción solar media anual obtenida 
satisface el 52 % de la radiación solar necesaria según nuestra zona climática 
(recordemos que era 50%), por tanto podemos considerar que nuestra instalación estará 
bien diseñada.  
 
 
5. Cálculo mes a mes 
 
Como hicimos anteriormente, haremos ahora los mismos cálculos para cada mes del 
año, para ello necesitaremos las resistencias equivalentes en las tuberías y en el colector 
calculado anteriormente y los datos variables para cada mes que son: 
 
- Tred, temperatura de red. 
- T0, temperatura ambiente. 
- IT, radiación total captada por los colectores. 
- mcons, caudal de agua consumida por los habitantes de las viviendas. 
 
 
 Enero Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Reqcol(K/W) 0,097 0,092 0,093 0,098 0,094 0,096 0,098 0,095 0,1 0,112 0,102 0,104 
Reqf(K/W) 0,086 0,083 0,084 0,087 0,084 0,085 0,087 0,085 0,088 0,091 0,088 0,089 
ReqC(K/W) 0,086 0,083 0,084 0,087 0,084 0,085 0,087 0,085 0,088 0,091 0,088 0,089 
Tabla 16: Resultados de las resistencias térmicas 
 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Tred(ºC) 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 
To(ºC) 6 7 10 13 16 20 24 23 20 14 9 6 
IT(W/m
2
) 277 363 487 545 59 673 740 726 648 460 357 263 
mcons(kg/s) 0,041 0,037 0,037 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,037 0,037 0,041 0,044 
Tabla 17: Datos necesarios para la resolución del sistema de ecuaciones 
 
Y por tanto los resultados definitivos de las incógnitas mes a mes son: 
 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Tci1(ºC) 16,85 22,54 30,55 36,5 40,27 46,10 51,56 49,63 43,20 32,23 23,3 15,84 
Tci2(ºC) 16,6 22,12 29,93 35,86 39,62 45,41 50,76 48,93 42,61 31,78 22,93 15,6 
Tco1(ºC) 21,96 28,99 40,28 46,2 50,99 58,53 67,1 63,3 55,51 40,77 29,85 20,80 
Tco2(ºC) 21,55 28,40 39,38 45,33 50,1 57,51 65,85 62,22 54,61 40,11 29,32 20,43 
Tici(ºC) 15,67 21,1 28,33 34,25 37,82 43,25 47,98 46,5 40,35 30,3 21,79 14,69 
Tico(ºC) 19,91 26,35 35,45 42,23 46,64 53,52 59,5 57,82 50,62 37,36 27,21 18,82 
Tcons(ºC) 16,99 22,68 30,51 36,66 40,48 46,35 51,46 49,91 43,5 32,43 23,5 15,99 
Tt(ºC) 16,02 21,46 28,86 34,81 38,43 43,96 48,78 47,3 41,40 30,78 22,23 15,05 
f 0,22 0,31 0,43 0,53 0,60 0,71 0,82 0,78 0,66 0,45 0,29 0,19 
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Como se puede observar en la tabla, al igual que sin tener en cuenta las pérdidas por el viento, 
no hay ningún mes en el que se supere el 110 % de la demanda. Además también podemos 
observar que no se supera el 100 % durante tres meses seguidos y que la fracción solar media 
anual es superior al 50 % requerido. 
Por tanto podemos afirmar que la instalación solar cumple todos los requisitos establecidos por 
el CTE. 
 
Por último podemos comparar la fracción solar obtenida en cada mes, en el cálculo sin 
pérdidas, y en el cálculo con pérdidas: 
 
 
Figura 28: Fracción solar mes a mes sin viento y con viento 
 
En el gráfico vemos la comparativa de ambos casos, y cabe señalar que la fracción solar 
recibida por las placas solares es mayor sin tener en cuenta las pérdidas por el viento 
como es evidente. Pero en la gráfica, recuérdese que el cálculo sin pérdidas está 
realizado con un área de 11,5 m
2
, y sin embargo el cálculo con pérdidas lo hemos hecho 
para un área de 13,8 m
2
. Por esta razón y por que la velocidad del viento en Salamanca, 
que es donde estamos diseñando el edificio, es muy baja es por lo que en la gráfica, en 
algunos meses se aprecia un valor de radiación parecido en ambos casos. 
 
Como podemos ver en el gráfico, en los meses de invierno existe una menor diferencia 
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4.1.6. DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 
 
El intercambiador de calor es un elemento fundamental en la instalación ya que es el 
encargado de transferir la energía captada en el colector solar (circuito primario: mezcla 
de agua/propilenglicol) hasta el depósito de acumulación de agua caliente sanitaria 
(circuito auxiliar: agua de consumo). 
 
Un intercambiador de calor tiene la misión de realizar la transferencia de calor entre 
ambos fluidos (separados por una pared sólida formada por el propio intercambiador), 
que se encuentran a diferentes temperaturas. Mediante el uso del intercambiador, se 
consigue que el calor se transfiera sin que se mezclen ambos fluidos, ya que si esto 
ocurriese se contaminaría el agua de consumo. 
 
En este estudio emplearemos un intercambiador de placas con el mismo caudal para 
ambos circuitos (flujo simétrico), circulando a contracorriente ya que esta disposición 
proporciona una eficiencia mayor, y con un paso para cada fluido. 
 
Para realizar los cálculos relativos al intercambiador de calor debemos conocer las 
temperaturas anuales de entrada y de salida al intercambiador de los flujos caliente y 
frío, los cuales los hemos podido calcular en el apartado anterior a partir del cálculo de 
las fracciones solares. 
 
Los valores que tenemos para el circuito caliente, es decir, el fluido que proviene de los 
colectores es: 
 
K 308,607C35,46º =Tci = Tcs





Los valores que tenemos para el circuito frío, es decir, el agua que pretendemos calentar 
al realizar el intercambio de calor es: 
 
K284,063C33,134º =Tici = Tfs
K 651,143C41,50º = Tico =Tfe
 
 
Ahora bien, para el dimensionamiento del intercambiador de placas es necesario 
conocer la potencia calorífica a transferir del circuito primario al secundario.  
Para llevar a cabo el dimensionamiento, vamos a calcular el coeficiente global de 
transferencia de calor, para ello elegimos un modelo de intercambiador determinado, y 
con sus datos, dicho coeficiente tendrá que ser igual que el calculado por medio de las 
siguientes expresiones: 
 
- El intercambiador que hemos elegido para la instalación es un M3-FM de Alfa 
Laval, cuyos parámetros son los siguientes: 
 
a =  0,032 m
2
, área de intercambio por placa. 
 
b = 0,0024 m, distancia entre placas 
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L = 0,246 m, altura de la placa 
 
wp =0,180 m, ancho de la placa. 
 






15 , coeficiente de conductividad térmica de acero inoxidable 
 















- Las propiedades del fluido caliente del circuito primario (agua con glicol) y las 







































 0,63 6,64 4,188 
Tabla 19: Propiedades del propilenglicol y del agua 
 
- El caudal que emplearemos para los cálculos será el mismo que hemos utilizado 
en los cálculos anteriores con pérdidas por viento: 
  





Una vez definidos todos los parámetros necesarios para el cálculo procedemos a 

















  21 QQ  
 
Ahora como sabemos que el calor expulsado también es: 
 
lmTAUQ ··  
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Una vez obtenida la resistencia equivalente, con el programa Mathcad mediante las 
ecuaciones correspondientes dejando todas ellas en función de “n” podremos calcular el 
número de placas del intercambiador. 
 
Una vez hecha la iteración, podemos ver que nuestro intercambiador tendrá un número 
de placas igual a 105. 
 
A continuación, una vez que sabemos el número de placas, tendremos que calcular el 
coeficiente global de transferencia de calor teniendo en cuenta los coeficientes de 
















Donde R1 y R2 son las resistencias de los depósitos contaminantes de cada fluido. 






, aunque en este estudio las consideraremos 
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Para poder calcularlo, necesitaremos conocer previamente los coeficientes de 
convección h1 y h2, que una vez encontrada la solución al número de placas no 









Para este cálculo necesitaremos conocer los siguientes datos: 
 
- Área total del intercambiador de calor: 
 
2649,4· mnAA PLACA  
 
- Caudal que circula por los canales del intercambiador: 
 









- Velocidad de ambos fluidos en el interior de los canales del intercambiador para 
































*  Como podemos observar las velocidades de ambos fluidos son muy parecidas ya que las densidades 
también lo son. 
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- Obteniendo finalmente los coeficientes de convección de los fluidos con las 


























Calculados dichos coeficientes de convección estaremos en disposición para obtener la 






































      Donde:    
K
W
AU 1487·  
           
Siendo el valor de U·A prácticamente igual que el calculado anteriormente al principio 




La instalación tendrá un intercambiador M3-FM de Alfa Laval, con 105 placas, cuyas 
características principales son las siguientes: 
 
 Placas de acero inoxidable AISI 316 
 Presión máxima de trabajo 1MPa 
 Temperatura máxima de trabajo 140 ºC 
 
4.1.7. CÁLCULO DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN 
 
El transporte del fluido caloportador a lo largo del circuito primario se realiza con la 
ayuda de bombas de circulación, que son aparatos accionados por un motor eléctrico 
capaz de suministrar al fluido una cantidad de energía venciendo la resistencia que 
opone el fluido a su paso por la tubería y por el resto de componentes de la instalación. 
 
La introducción de una bomba en el circuito tiene una gran importancia ya que la 
instalación que estamos realizando es con circulación forzada, y esto implica que el 
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Hay tres tipos de bombas de circulación según el Centro de Estudios de Energía Solar: 
 
- Bombas alternativas 
- Bombas rotativas 
- Bombas centrífugas 
 
Son estas últimas (bombas centrífugas) las que se emplean en los sistemas de energía 
solar. 
 
Debido a la larga longitud del circuito, las pérdidas de carga serán importantes y hay 
que calcularlas para la correcta elección de las bombas. El colector solar se encuentra en 
el tejado del edificio, mientras que el intercambiador de calor, los tanques de 
acumulación y la caldera se encuentra en el sótano del edificio, sin estar a la intemperie. 
La altura del edificio es de 19 metros aproximadamente, mientras que la longitud de las 
tuberías, tanto de subida como de bajada (que unen el intercambiador de calor con el 
colector solar) tienen una longitud de 30 metros. 
 
La mayor pérdida se tendrá en este circuito, ya que es donde se tiene que vencer la 
diferencia de altura para impulsar el fluido desde el sótano hasta el tejado del edificio; 
de este modo nos centraremos en realizar los cálculos referentes a las pérdidas de carga 
en el circuito. 
 
Al realizar los cálculos de las pérdidas en las tuberías, tenemos que el diámetro interior 
de las mismas es de 8 mm como ya se ha dicho anteriormente. 
 
Para calcular por tanto la potencia que debe tener la bomba elegida en nuestra 








Wp → potencia de la bomba; (W) 
 
ΔP→ Variación de presión en los diferentes elementos del circuito; (Pa) 
 
m1 → gasto másico que circula por los colectores (kg/s) 
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Para calcular los diferentes elementos mencionados, se siguen los siguientes pasos: 
 
Caída de presión que sufre el fluido: 
 
IDCCOLECCIRCBOMBA PPPP  
 
 Pérdida de carga en los colectores  
 
Como nuestro fabricante de paneles solares (Sonnenkraft) no nos da la pérdida de 
carga de un panel, obtendremos este dato de otro fabricante, de un colector con la 
misma distribución interna de conductos y geométricamente semejante. 
 
El fabricante que nos aporta este dato es “Constante Solar” con el modelo de 
colector “Cu-1208-P”, siendo esta pérdida de carga: 
 
PaacmmacmP panel 260...26...026,01  
 
Como los paneles están conectados en paralelo, la pérdida de carga del conjunto de 
colectores será equivalente a la de un único panel, siendo por tanto la pérdida de 
carga total de los colectores: 
 
PaPColectores 260  
 
 
 Pérdidas de carga en el intercambiador 
 














Siendo f el factor de fricción: 
 
MCf ·Re  
 
 
Los valores de C y M son constantes y dependen del valor de Reynolds: 
 
Re C M 
Re<10 17 -1 
10<Re<101 6,29 -0,57 
101<Re<855 1,141 -0,2 
Re>855 0,581 -0,1 
Tabla 20: Constantes necesarias para el cálculo del factor de fricción [9] 
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Ccanal lu  
 
988,1·Re17 11f  
 
 
Por otro lado sabemos que: 
 
L = 0,246 m 
 
Lc = 0,0048 m 













 Pérdidas de carga en el circuito  
 












Las pérdidas de carga continuas son aquellas que se generan por la fricción del 
fluido con las paredes de las tuberías y por tanto dependerán de: 
 
- r1= 31023 m
kg
  , densidad del fluido. 
 
- Di = 0,016 m, diámetro interior de la tubería.  
 
- Ltub= 60 m, longitud tubería caliente + longitud tubería fría. 
 
- v1, velocidad del fluido:  
 














v 568,01  
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- f, factor de fricción: se calcula a partir del número de Reynolds y de la 
rugosidad relativa, mediante las curvas del diagrama de Moody. 
 
Tenemos que  el coeficiente de rugosidad absoluto del cobre es cu=0,0015 mm, 
























Figura 29: Diagrama de Moody [9] 
 
Conocidos el valor del número de Reynolds y la rugosidad relativa, entrando en 




Como comparación, hemos usado la correlación de Gnielinski que se muestra a 
 continuación, obteniendo que el factor de fricción es exactamente igual que el 




f   
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- Kperd, pérdidas producidas en los diferentes elementos del circuito. 
 
  
Las pérdidas de carga localizadas son debidas a: 
 
- Entrada o salida de tuberías. 
- Ensanchamiento o contracción brusca 
- Curvas, codos y tés. 
- Válvulas abiertas o parcialmente cerradas. 
- Ensanchamientos o contracciones graduales. 
 
En este estudio despreciaremos las pérdidas de carga debidas a las válvulas 
parcialmente cerradas, considerando únicamente los codos y la entrada y salida del 
depósito. 
 
Habitualmente las pérdidas de carga localizadas se miden  de manera experimental y 
se correlacionan con los parámetros del flujo. Dependen en gran medida del 
fabricante de los elementos, por tanto los valores de este estudio serán estimaciones. 
 
En el circuito solar no existen entradas y salidas bruscas de consideración, así que 
vamos a calcular la pérdida de carga debida a los codos: 
 
Pieza del circuito Factor K Cantidad Total 
Codos de 90 º 1,2 8 9,6 
Tabla 21: Pérdidas del circuito primario [9] 
 















CIRCP 28812,872 Pa   
 
Una vez calculadas todas las pérdidas de carga, podemos obtener la caída de presión 
que sufre el fluido: 
 
PaPPPP IDCCOLECCIRCBOMBA 1,29078  
 
A continuación hay que determinar la potencia del motor eléctrico de accionamiento, 






El rendimiento real de la bomba depende del tipo y de su tamaño. Para tamaños 
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Con todos estos datos ya conocidos podemos determinar por tanto la potencia de la 
bomba:     
WWp 65,6  
Como recomendación es aconsejable utilizar una bomba de potencia algo superior 
debido a que con el paso del tiempo las pérdidas de carga pueden aumentar debido a 
desgastes de los instrumento, suciedad, etc. 
 
En esta instalación que estamos llevando a cabo utilizaremos la siguiente bomba: 
 
 
- Fabricante: Grundfos 
 
- Modelo: UPS 25-40 
 
- Presión máxima de trabajo: 10 bares 
 
 
4.1.8. CÁLCULO DEL VASO DE EXPANSIÓN 
 
El vaso de expansión consiste en un depósito cuyo fin es absorber las sobrepresiones del 
fluido que recorre el circuito, debidas al aumento de volumen que se produce al 
expansionarse por el calentamiento del fluido. De esta forma se evita la pérdida del 
fluido que tendría lugar al activarse la válvula de seguridad cuando se alcanzasen 
presiones elevadas; de manera que no sería necesario rellenar el circuito con nuevo 
fluido para mantenerlo presurizado y por tanto no se incrementaría el coste de operación 
y funcionamiento. 
 
Se clasifican en depósitos de expansión abiertos o cerrados, y en cualquier caso, la 
capacidad del mismo debe ser suficiente para admitir la expansión del líquido 
caloportador.  
En las instalaciones solares los vasos de expansión empleados son los cerrados, ya que 
son de fácil montaje y no requieren de aislamiento, no absorbe oxígeno del aire y no 
elimina las pérdidas por evaporación del fluido. 
 
El dimensionado del vaso de expansión se efectuará siguiendo las indicaciones de la 
instrucción UNE 100.155. Los datos que sirven de base para la selección del vaso son 
los siguientes: 
 
 Volumen total de agua (litros) en la instalación 
 Temperatura mínima de funcionamiento, para la cual se asumirá el valor 
de 4ºC.a la que corresponde la máxima densidad. 
 Temperatura máxima que puede alcanzar el agua durante el 
funcionamiento de la instalación. 
 Presiones mínima y máxima de servicio, en bar (1,5 y 4 bar). 
 Volumen de expansión calculado en litros. 
 
El coeficiente de expansión del agua para las temperaturas desde 4 ºC hasta 90 ºC 
(ambas incluidas) teniendo en cuenta el aumento de volumen de agua acompañada de  
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un aumento del volumen disponible, debido a la dilatación simultánea de los 
componentes del circuito, puede expresarse mediante la siguiente ecuación: 
 
62 10·3,270813,1023,24·T  Ce T  
 
Cuando el fluido portador de calor sea una disolución de propilenglicol en agua, el 
coeficiente de expansión Ce deberá multiplicarse por el siguiente factor de corrección: 
 











Siendo G el porcentaje de propilenglicol en agua; válido para un contenido de 
propilenglicol entre el 20 % y el 50 % en volumen. 
El coeficiente de expansión es siempre positivo y menor que la unidad y representa la 
relación entre el volumen útil del vaso de expansión, que debe ser igual al volumen del 
fluido expansionado, y el volumen del fluido contenido en la instalación. 
 
El siguiente paso es calcular el coeficiente de presión válido para los vasos de expansión 
cerrados sin trasiego de fluido al exterior del sistema. Este valor se halla partiendo de la 
ecuación de estado para gases perfectos, considerando que la variación de volumen 
tenga lugar a temperatura constante. Este coeficiente, positivo y mayor que la unidad, 









Pmáx → Es la presión máxima en el vaso (bar) 
Pmín → Es la presión mínima en el vaso (bar) 
 
Para un vaso de expansión cerrado, con fluido en contacto directo (con diafragma) con 




Aunque según el Centro de estudios de Energía Solar, para instalaciones de A.C.S. la 






 h→ diferencia de alturas en metros entre el punto más alto del campo de 
colectores y el depósito de expansión. 
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 Vinst→ Volumen total de la instalación siendo este la suma del volumen de los 









De modo que utilizando esta última fórmula, para una altura de aproximadamente 17 
metros y un volumen de líquido caloportador de aproximadamente 22 litros: 
 
litroslitros 428,41Vt  
 
Por tanto instalaremos el siguiente vaso de expansión: 
 
- Fabricante: Salvador Escoda 
 
- Modelo: 50 SMR-P 
 
- Capacidad: 50 litros 
 





Las tuberías son el elemento fundamental de la instalación del agua. La instalación o 
distribución del agua no es otra cosa que una serie de conexiones de tuberías con 
elementos de grifería. Claro está, una tubería es un conducto formado por tubos que 
permite el paso de líquidos o gases. 
 
Las tuberías pueden estar hechas de: 
 
- Plomo: son bastante blandas. Se pueden cortar fácilmente con sierras para 
metales. 
 
- Hierro: han sustituido a las de plomo, sobre todo en instalaciones de agua 
caliente. Son bastante duras y por lo tanto difíciles de manipular. Se pueden 
cortar también con sierras para metales. 
 
- Cobre: Se trata del material más usado actualmente. Son resistentes y 
maleables. Se pueden cortar con sierras de dientes finos o con corta-cobre. 
Estas tuberías tienen que estar rodeadas por un material aislante para evitar 
su corrosión y daños con el yeso o con el cemento. 
 
- Plástico: hay tuberías de PVC en diversos tamaños y con muchos 
complementos y roscas. Se cortan de forma relativamente fácil con 
serruchos. 
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Para esta instalación emplearemos las tuberías de cobre, ya que éstas no sufren un 
deterioro comparable con las del hierro, plomo o PVC, resisten el calor, la presión y la 
oxidación. 
 
Dichas tuberías como ya se dijo anteriormente, tendrán un diámetro interior de 16 mm y 
un diámetro exterior de 18 mm, con un aislante de espuma de polietileno cuyo espesor 
es 6 mm, siendo por tanto su diámetro de 30 mm. 
 




La longitud de la tubería caliente es:   Ltubc = 30 metros 
 
La longitud de la tubería fría es:   Ltubf = 30 metros 
 




Figura 30: Distribución de las tuberías exteriores en el edificio 
 
 
Las tuberías que hemos utilizado en nuestra instalación térmica solar, nos las suministra 







PFC: Instalación solar térmica para producción de ACS en edificio de  viviendas en 
Salamanca 




Un aislante térmico es un material usado en la construcción y caracterizado por su alta 
resistencia térmica. Establece una barrera al paso del calor entre dos medios que 
naturalmente tenderían a igualarse en temperatura. 
 
Gracias a su baja conductividad térmica y un bajo coeficiente de absorción de la 
radiación, el material más resistente al paso de calor es el aire y algunos otros gases. Sin 
embargo, el fenómeno de convección que se origina en las cámaras de aire aumenta 
sensiblemente su capacidad de transferencia térmica. Por esta razón se utilizan como 
aislamiento térmico materiales porosos o fibrosos, capaces de inmovilizar el aire 
confinado en el interior de celdillas más o menos estancas. Se suelen utilizar, como 
aislantes térmicos, específicos materiales combinados de sólidos y gases: fibra de 
vidrio, lana de vidrio, vidrio expandido, poliestireno expandido, espuma de poliuretano, 
espuma de polietileno, aglomerados de corcho, etc. En la mayoría de los casos el gas 
encerrado es el aire. 
 
Nosotros hemos utilizado como aislante espuma de polietileno, la cual se caracteriza por 
ser económica, hidrófuga y fácil de colocar. Con respecto a su rendimiento térmico se 
puede decir que es de carácter medio. Con respecto a su terminación es de color blanco 





  . 
 
Las características del aislante serán por tanto: 
 
- Fabricante: Salvador Escoda 
 
- Modelo: K-Flex ST 
 
- Espesor: 6 mm 
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4.2. CIRCUITO AUXILIAR 
 
 Figura 31: Esquema del circuito auxiliar 
 
El circuito auxiliar es el encargado de calentar en el intercambiador de calor el agua de 
red, para suministrarlo al sistema de preparación de ACS del edificio (sistema de 
apoyo). 
 
El fluido que circula por el circuito auxiliar es el agua proveniente de la red que entra en 
el acumulador solar. El fluido de la parte baja de dicho acumulador es impulsado por la 
bomba hacia el intercambiador de calor, donde capta la energía del circuito solar y 
vuelve a entrar en el depósito. En la parte superior del depósito existe una salida de agua 
que se dirige hacia el sistema de apoyo. 
 
* El intercambiador ya ha sido calculado en el apartado de circuito solar. 
 
4.2.1. DISEÑO DEL ACUMULADOR SOLAR 
 
La instalación solar térmica para producción de ACS requiere de un sistema de 
acumulación de energía que permita acoplar, en el tiempo, la oferta de radiación solar y 
la demanda de agua caliente. 
 
Según el apartado HE.4 del Código Técnico de la Edificación (CTE), para la aplicación 








Por tanto, para el área de captadores calculada en este proyecto el volumen del 
acumulador solar tendrá que estar entre los siguientes valores: 
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AVA ·180·50   24846908,13·1808,13·50 VV  
 
Además, según la recomendación del DTIE 8.03 de instalaciones solares térmicas, para 
el dimensionamiento de depósito de acumulación solar, el volumen del mismo ha de ser 








Por tanto, elegiremos un depósito de acumulación solar con las siguientes 
características: 
 
- Fabricante: Sonnenkraft 
 
- Modelo: PS1500 
 
- Presión de servicio: 3 bares 
 
- Volumen de acumulación: 1500 litros de capacidad. 
 
Cumpliéndose por tanto la relación, por lo que el depósito verifica los márgenes 
establecidos en el CTE. 
 
 
4.2.2. CÁLCULO DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN 
 










Wp → potencia de la bomba; (W) 
 
ΔP→ Variación de presión en los diferentes elementos del circuito; (Pa) 
 
m2 → gasto másico que circula por los colectores (kg/s) 
 




η → Rendimiento de conversión de energía eléctrica en energía de flujo. 
 
El caudal que circula por el circuito secundario o auxiliar será el mismo que circula por 
el circuito solar o primario, como ya hemos justificado en el apartado de los cálculos.  
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Esto se debe a que el intercambiador de nuestra instalación es simétrico, donde el flujo 
másico del fluido frío es igual al flujo másico del fluido caliente. Este caudal al que nos 
estamos refiriendo tiene un valor total de  0,117 kg/s. 
 
En este caso las pérdidas de carga que tenemos son: 
 
- Pérdida de carga en las tuberías. 
- Pérdida de carga en el intercambiador de calor. 
- Pérdida de carga imprevista en los acumuladores y otros elementos del 
sistema. 
 
IDCACUMTUB PPPP  
 
 Pérdida de carga en las tuberías: 
 
Si observamos el diagrama de pérdidas de carga del cobre (ver anexos), y entrando en él 






117,0 ) y un diámetro interior de tubería de 16 mm, 
obtenemos una pérdida de carga por metro de tubería aproximadamente 30 mm.c.a por 
metro.
   
 
 
Teniendo en cuenta que los metros de tubería de nuestra instalación son 
aproximadamente de 1 metro, es decir, 0,5 metros para el recorrido desde el acumulador 
hasta el intercambiador y 0,5 metros para el recorrido desde el intercambiador al 
acumulador, tenemos que: 
 
PaacmmPtub 300..301·30  
 
10.000 mm.c.a.= 1bar =1.000mbar =100.000Pa = 100 KPa = 0,1MPa. 
Tabla 22: Tabla de equivalencia de presiones 
 
 Pérdidas de carga en el intercambiador de calor: 
 
Las pérdidas de carga en el intercambiador de calor se consideran las mismas que en el 
circuito primario: 
 
PaacmmPIC 203,5...5203,0  
 
 Pérdida de carga imprevista en los acumuladores y otros elementos del sistema. 
 
Las pérdidas de carga imprevista en los acumuladores se estima en un 10 % de la suma 
total de las pérdidas del intercambiador más las de las tuberías, es decir: 
 
PaPPP ICtubACUM 52,30)·(1,0  
 
Por tanto la pérdida de carga en la bomba del circuito auxiliar o secundario es: 
 
PaPPPP ACUMICTUBBOMBA 723,335º2
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Una vez calculadas las pérdidas producidas en el circuito auxiliar tendremos que 
determinar la potencia del motor eléctrico de accionamiento, que se calcula mediante la 











Como podemos ver, la potencia de la bomba del circuito auxiliar es de una potencia 
bastante menor que la del circuito solar (1º), por lo que elegimos el modelo teniendo 
que vencer una potencia aproximada de 0,078 W.  
 
En esta instalación que estamos llevando a cabo utilizaremos la siguiente bomba: 
 
- Fabricante: Grundfos 
 
- Modelo: UPS 25-40 
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4.3. CIRCUITO DE APOYO 
 
El esquema del circuito de apoyo es el siguiente: 
 
 






- Tcons, es la temperatura que alcanza el agua gracias al sistema de energía 
solar. 
- Tsum = 60 ºC, es la temperatura a la que se suministra el agua para el 
consumo de ACS. 
 
El circuito de apoyo es el responsable de calentar el agua proveniente del sistema 
auxiliar hasta 60 ºC cuando éste no llegue a dicha temperatura. 
 
El agua llega del circuito auxiliar, si este llega a menos de 60 ºC pasa a través de la 
caldera y después entra en el acumulador de ACS. Si llega a 60 ºC, toma el camino 
alternativo, sin pasar por la caldera y entra directamente en el depósito de ACS, donde 
estará listo para las solicitaciones del edificio. 
 
Para el cálculo del sistema de apoyo, seguiremos las indicaciones que se recomiendan 
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4.3.1. DISEÑO DEL TANQUE DE ACUMULACIÓN 
 
Para hallar la dimensión de este tanque de acumulación, se han seguido los pasos 
indicados en el DTIE 1.01 para la preparación de agua caliente sanitaria. 
 
Primero estimamos un valor de forma, el cual:  ff = 2,5  
y calculamos el factor de mezcla, el cual representa la relación entre el volumen útil del 
depósito y el volumen efectivo: 
 
98,0·14,063,0 fm ff  
 
Calculamos también el periodo de punta T, siendo este la duración del consumo de 

















Donde N es el número de viviendas que tiene nuestro edificio: N = 16 
 








Una vez calculados el factor de simultaneidad y el periodo de punta, se halla el caudal 


















Siendo Qd = 150 litros →  Para el agua caliente sanitaria a 60 ºC → DTIE 1.01 
 
El tiempo de preparación es el tiempo necesario para calentar el agua necesaria en el 
periodo de punta, asumiendo éste como:    tP = 3 horas 
 
Una vez que tenemos todos los datos necesarios, podemos calcular el volumen útil del 
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Este será el volumen de acumulación mínimo que tendrá que tener el depósito de 
acumulación solar de ACS. 
 
Por tanto el depósito de acumulación elegido será: 
 
- Fabricante: Sonnenkraft 
 
- Modelo: ELB1000R2E 
 
- Presión de trabajo: 10 bares 
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4.3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA CALDERA 
 
A partir del volumen del tanque de acumulación dimensionamos la caldera del circuito 
de apoyo. 
 
Los sistemas de preparación con acumulación de ACS presentan el inconveniente de 
tener unas pérdidas a través de la envolvente del depósito acumulador a parte de las 
pérdidas en la red de distribución.  
 
Estas pérdidas deben ser tenidas en cuenta para el cálculo de la potencia de la caldera y 
son las siguientes: 
 
- Pérdidas por disponibilidad: Son aquellas pérdidas derivadas de que el 
depósito se encuentre permanentemente preparado para el consumo, aunque 












    


























Pu máxredsum  
 
- Pérdidas por distribución: son las pérdidas que surgen debido al flujo que 
circula por la red de distribución y retorno de ACS. Dependen en gran 
medida del nivel de asilamiento de las tuberías aunque los datos 
experimentales confirman que las pérdidas pueden calcularse según la 
ecuación: 
04,6·3,0 PuPr  
 
 
La potencia total de la caldera, suponiendo que el circuito solar no entre en 
funcionamiento, será la suma de la potencia útil más las pérdidas del circuito: 
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Por tanto, la caldera seleccionada para la instalación será: 
 
- Fabricante: SALVADOR ESCODA 
 
- Modelo: C/N- 14-360 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El uso de energías renovables a medida que mejora su eficiencia aumenta su 
rentabilidad económica frente al uso de las energías tradicionales, basadas 
principalmente en el uso de combustibles fósiles. Una de las causas de la rentabilidad de 
las energías renovables se debe al aumento del precio de las fuentes tradicionales de 
energía, al encontrarse en manos de pocos y concentrados productores, zonas 
conflictivas y a su cada vez mayor coste de extracción, tal vez debido al posible 
agotamiento de dichos recursos. 
 
Con la instalación de un sistema de captadores para la obtención de agua caliente (o 
calefacción y refrigeración), se consigue un ahorro en el consumo de gas natural como 
es nuestro caso. Este ahorro se produce una vez amortizada la inversión inicial, la cual 
se calculará más adelante en este apartado. 
 
La principal contradicción ante la que se encuentra el consumidor a la hora de ejecutar 
este tipo de instalaciones es el alto valor de la inversión inicial, muy superior a la 
necesaria para instalar un sistema tradicional como una caldera individual o colectiva. 
Es por tanto necesario emplear como herramientas para demostrar que la implantación 
de colectores es una buena opción, el periodo de amortización y el ahorro en consumo 
de gas natural o gasóleo. Además, este tipo de instalaciones son cada vez más fiables y 
requieren de un mantenimiento rutinario, llegando a funcionar sin problemas a lo largo 
de 20 años. Es preciso además, tener en cuenta el precio alcista de dichas fuentes 
energéticas como ya se ha mencionado. 
 
La rentabilidad económica de estas instalaciones se encuentra muy ligada al 
rendimiento que se obtiene de la radiación solar, es decir, existe una estrecha relación 
entre el atractivo de la instalación y la fracción solar que se conseguiría con ella. Cuanto 
mayor sea la fracción solar, mayor parte de la energía requerida por los consumidores 
será satisfecha de forma limpia y por tanto se requerirá un menor uso de combustible 
fósil, generando un mayor ahorro (y menor impacto medioambiental) y una 
amortización más rápida de la instalación. Con esto cobra más sentido la necesidad de 
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Descripción Uds. Precio ( €/ud) Importe (€) 
 






































Disolución de propilenglicol Sonnenkraft: 








TOTAL 6163 € 




Descripción Uds. Precio ( €/ud) Importe (€) 
 



















TOTAL 1517,5 € 
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Circuito de apoyo 
 
Descripción Uds. Precio ( €/ud) Importe (€) 
 



















TOTAL 5069 € 





Descripción Uds, metros Precio ( €/ud) Importe (€) 
 































TOTAL 816 € 
 Tabla 26: Presupuesto para la conducción 
 
 
Obtenemos por tanto que el presupuesto global de la instalación es de un total de: 
 









PFC: Instalación solar térmica para producción de ACS en edificio de  viviendas en 
Salamanca 




El Plan Solar Castilla y León con el objetivo de promover el uso de la energía Solar 
ofrece subvenciones a los usuarios que quieran disponer de una instalación Solar 
Térmica. 
 
Podrán acogerse a las ayudas contempladas en la presente convocatoria, los 
beneficiarios que se indican a continuación: 
 
a) Empresas (incluyendo las empresas de Servicios Energéticos). 
 
b)  Asociaciones de empresas. 
 
c) Trabajadores por cuenta propia agrarios. 
 
d) Comunidades de propietarios 
 
e)  Asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. 
   




h)  Personas físicas 
 
Asimismo podrán ser beneficiarios las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos objeto de subvención. 
 
Las acciones subvencionables Línea I (Energía Solar Térmica) del Plan Solar tiene por 
objeto subvencionar las siguientes actuaciones que se desarrollen en el territorio de la 
comunidad de Castilla y León: 
 
a) Instalaciones solares térmicas para el suministro de agua caliente sanitaria                            
o asimilados. 
 
b) Instalaciones solares térmicas para el suministro de climatización de 
piscinas. 
 
c) Instalaciones solares térmicas para calefacción y climatización de 
edificios, naves o asimilados. 
 





PFC: Instalación solar térmica para producción de ACS en edificio de  viviendas en 
Salamanca 
 - 87 - 
 
Específicamente las acciones subvencionables se acogerán a las siguientes líneas: 
 
a) EST 1: Sistemas de energía solar para el calentamiento de un fluido a 
partir de la captación solar mediante captadores solares de polietileno o 
polipropileno para el calentamiento del agua de piscinas descubiertas. 
 
 
b) EST 2: Instalación de sistemas de energía solar para calentamiento de un 
fluido a partir de captación de la radiación solar, bien sea como sistema 
compacto o como sistema partido, consistente en sistema integrado o en un 
conjunto y configuración uniforme de componentes, producido bajo 
condiciones que se presumen uniformes y ofrecidas a la venta como 
equipos completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comercial, 
donde los captadores solares tienen un coeficiente de pérdidas inferior a 9 
W/(m
2
ºC), excluidos los equipos directos. 
 
c) EST 3: Instalación por elementos de sistemas de energía solar para 
calentamiento de un fluido a partir de la captación de la radiación solar 
mediante captadores solares cuyo coeficiente global de pérdidas es inferior 
a 5 W/(m
2
ºC) y para aplicaciones térmicas. 
 
d) EST 4: Instalación por elementos de sistemas de energía solar para 
calentamiento de un fluido a partir de la captación de la radiación solar 
mediante captadores solares cuyo coeficiente global de pérdidas es inferior 
a 9 W/(m
2
ºC) y superior a 5 W/(m
2
ºC) y para aplicaciones térmicas.  
 
e) EST 5: Instalación de sistemas de energía solar para calentamiento de un 
fluido a partir de la captación de la radiación solar mediante captadores 
solares en aplicaciones de refrigeración u otras aplicaciones con 
temperatura de diseño superior a 60 ºC, y superando rendimientos del 40%, 
para (tm-ta) = 60 ºC e I = 800 W/m2 sobre la curva cuadrática de 
homologación, lo cual se justificará con captadores solares con coeficiente 




f) EST 6: Estudios de viabilidad de ejecución de instalaciones de energía 
solar térmica en modalidad de venta de energía mediante ESE (Empresas 
de Servicios Energéticos) en edificios del sector terciario, industriales o de 
viviendas, salvo residencias particulares unifamiliares, y cuya superficie de 
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  Gastos subvencionables: 
 
- Serán subvencionables: inversiones imprescindibles para llevar a cabo los 
proyectos subvencionables. 
 
- No serán subvencionables:  
 
a) Gastos y costes financieros. 
 
b) El IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servicios facturados, y en 
general, cualquier impuesto pagado por los beneficiarios. 
  
c) Inversiones en equipos usados. 
 
d) Costes de adquisición de terrenos 
 
e) Elaboración de proyectos, certificados de dirección facultativa y pago de 
tasas municipales. 
  
f) Costes que no estén claramente definidos. 
 
g)   Sistemas auxiliares al solar o eólico para el calentamiento de agua, fluidos 
o la producción de electricidad.  
 
h) Sistemas de distribución o consumo de electricidad, agua caliente o 
similar. 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30000 € en el supuesto 
de coste por ejecución de obra, o de 12000 € en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o a la 
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de necesidades que lo 
suministren o presten, o salvo que se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de 
la subvención. 
 
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa. 
No podrán ser subvencionables los gastos que sean financiados mediante mecanismos 
de arrendamiento financiero: “leasing”, “renting” o similares, ni aquellas acciones 
financiadas por terceros, mediante convenios o contratos en los que la propiedad de los 
bienes objeto de la acción no pertenezca al beneficiario dentro del periodo 
subvencionable, o no establezcan el abono de la totalidad de los gastos dentro del 
periodo de justificación. 
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 Cuantía de la Subvención: 
 
















Tabla 27: Cuantía de las subvenciones [10] 
 
 
Los proyectos realizados por las ESE, salvo para las instalaciones de la actuación EST 1 
y EST 2, se beneficiarían de un 10% de ayuda adicional respecto de los valores 
expresados en la primera tabla del presente apartado. 
 
Para el caso que nos ocupa en el que el beneficiario es una Comunidad de Propietarios 
(no es una empresa), el proyecto es realizado por una ESE y la actuación es la EST 3 
(de acuerdo a lo expuesto en la tabla 17 adjunta), la instalación de Energía Solar 
Térmica para suministro de Agua Caliente Sanitaria obtendrá una subvención de un  
50 %, es decir: 
 
50 % · 13565,5 € = 6782,75 € 
 
De este modo podemos indicar cual será la inversión final  a realizar por los usuarios de 
la instalación (Comunidad de Propietarios): 
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5.3. PERÍODO DE AMORTIZACIÓN 
 
El periodo de amortización es el tiempo que tardaríamos en recuperar el gasto realizado. 
En este caso dicho gasto será la diferencia de coste entre la instalación solar y la 
instalación convencional de ACS. 
 
Para ello necesitamos conocer el ahorro anual que supone la utilización de la energía 





















Enero 31 252,06 7813,99 0,22 1719,07 477,521764 
Febrero 28 247,48 7671,92 0,31 2378,29 660,637548 
Marzo 31 238,31 7387,77 0,43 3176,74 882,428648 
Abril 30 229,15 7103,63 0,53 3764,92 1045,81213 
Mayo 31 224,56 6961,55 0,6 4176,93 1160,25949 
Junio 30 219,98 6819,48 0,71 4841,83 1344,95386 
Julio 31 215,40 6677,41 0,82 5475,47 1520,96602 
Agosto 31 219,98 6819,48 0,78 5319,19 1477,55495 
Septiembre 30 224,57 6961,55 0,66 4594,63 1276,28544 
Octubre 31 229,15 7103,63 0,45 3196,63 887,953693 
Noviembre 30 238,31 7387,77 0,29 2142,45 595,126298 
Diciembre 31 252,06 7813,99 0,19 1484,66 412,40516 
Total Anual     42270,86 11741,905 
Tabla 28: Energía solar útil mensual y promedio anual 
 
Para calcular el ahorro de la instalación (A), se deben considerar los ahorros de energía 
que produce la instalación, que como sabemos, gracias a la instalación logramos una 
contribución solar del 50 %, por lo que nuestros ahorros en energía gracias a la 
instalación solar son de 11741,905 kW/h. 
 
Para poder calcular el VAN tendremos que tener en cuenta un valor de ahorro anual, 
que es el que vamos a calcular a continuación: 
 
ahorradaQcA ·  
Donde: 
 
- Q ahorrada→ Energía ahorrada por la instalación en un año. 
 









 C’→ Coste unitario del combustible. 
 
 
PFC: Instalación solar térmica para producción de ACS en edificio de  viviendas en 
Salamanca 




 → Cociente del poder calorífico inferior entre 
               el superior del combustible 
 → Rendimiento de la conversión de energía útil. 
 
 
El precio de la energía consumida lo tomamos como 0,04181407 €/kWh, dato sacado de 
la página web (www.gasnatural.es) en su apartado de tarifas de gas natural. 
 
El poder calorífico ronda el valor de 0,9 en los combustibles más usuales. 
 
Como rendimiento de la instalación tomaremos en torno al 85 %. 
 
Y por tanto obtenemos un coste de calor de: 
 
c = 0,05465 €/kWh 
 
Por tanto se obtiene un ahorro anual de: 
 
Ahorro anual = A = 641,80 €/año 
 
El siguiente paso es aplicar el método de evaluación de inversiones. El método que 
usaremos será el del Valor Actual Neto (VAN) siendo un método que proporciona una 
valoración financiera en el momento actual de los flujos de caja netos proporcionados 
por la inversión, es decir, presenta la relación entre los ingresos y los gastos de una 

























- I0 → inversión inicial. 
 
- F → Flujo de caja o balance de caja, es decir, lo que hemos llamado 
ahorro(A). 
 
- i → Tasa de rentabilidad de la inversión, i = 2,5 %.  
 
- n → número de años previsto para amortizar la instalación.  
 
Para que la inversión ser rentable, el valor del VAN ha de ser positivo, es decir, para 
conocer el número de años que necesitamos para amortizar la inversión bastaría con 
igualar el VAN a cero y despejar n. Como no se puede despejar n, el cálculo se realizará 
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Realizando este proceso iterativo con n y sabiendo que F es el ahorro anual (A), I0  la 
inversión inicial (6782,75 €) e i el tipo de descuento, se obtiene el periodo de 
amortización. 
 
Por último mostraremos una tabla en la que se muestra el ahorro que se establece cada 
año. Llega un año en el que el valor del beneficio es positivo o lo que es más 
importante, mayor que cero, esto quiere decir que este es el primer año en el que no 
tenemos pérdidas y que se empiezan a recoger beneficios, por lo que todos los años 


















Tabla 29: Beneficio anual acumulado 
 
El periodo de amortización obtenido para nuestra instalación es aproximadamente igual 
























Figura 32: Evolución del VAN en nuestra instalación 
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6. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 
6.1. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
El uso de energías renovables no es únicamente una fuente de ahorro económico sino 
principalmente una fuente de ahorro en emisiones y contaminación. Dada la situación 
mundial actual, en el que las políticas gubernamentales han reparado en los daños que 
se han venido ocasionando al planeta y los cambios climáticos que ello ha conllevado, 
es necesario orientar los hábitos de vida a un consumo más eficiente y sobretodo menos 
dañino. 
 
Ya se ha mencionado el ahorro económico que supone el uso de este tipo de 
instalaciones, pero hay que reseñar también que el recorte de las emisiones de CO2 y de 
todos los aspectos contaminantes (residuos, contaminación de suelos, visual y acústica) 
que conlleva el uso de las energías tradicionales supone también un ahorro en los costes 
que suponen para cada industria y Estado en general. 
 
Habría que considerar, no obstante, la contaminación que se produce en la fabricación 
de todos los componentes, especialmente en la gestión y manipulación de metales 
pesados y fluidos como el anticongelante, aunque en este campo debe ser la normativa 
medioambiental la que actúe como control. 
 
Otro aspecto ligado directamente a la instalación en el edificio sería el impacto visual 
que supone, por lo que habrá que cuidar y buscar las mejores condiciones a la hora de 
instalar los colectores en los edificios. 
 
Pero es la reducción de CO2 lo que realmente sustenta este tipo de tecnologías y lo que 
las hace realmente rentables desde un punto de vista medioambiental. Consiguiendo un 
consumo de las energías tradicionales más tolerante con la atmósfera y el entorno en 
general, desde un punto de vista individual, puerta por puerta en cada edificio, se 
contribuiría a apoyar todas las medidas que las administraciones toman actualmente. 
 
La principal consecuencia de la implantación de energías renovables es la reducción de 
los efectos que supone sobre la atmósfera, como el ya famoso efecto invernadero. El 
efecto invernadero es el fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes 
de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber 
sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de 
atmósfera.  
 
De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está viendo 
acentuado en la Tierra por el aumento en la concentración de los llamados gases 
invernadero: vapor de agua (H2O), dióxido de carbono(CO2), metano(CH4), óxidos de 
nitrógeno (NOx), clorofluorcarbonados (CFCl3) y el ozono de la troposfera. La 
radiación solar pasa a través de ellos, pero atrapan y conservan el calor de la radiación 
infrarroja reflejada por la superficie del suelo, aumentando así la temperatura de la 
atmósfera. El CO2 causa alrededor del 30 % del efecto. 
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Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva 
inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al 
observado en un “invernadero”. 
 
6.2. AHORRO DE COMBUSTIBLE 
 
La instalación solar permitirá una disminución del gasto de combustible de la caldera. 
El combustible empleado en nuestra vivienda para calentar el agua de consumo es Gas 
Natural. 
 
Para calcular este ahorro de combustible utilizaremos la siguiente expresión: 
 
calderaPCIVQ ··  
Donde: 
 
 QACS→ Energía cubierta por los colectores solares (MJ) 
 V → Volumen de combustible necesario para producir toda esa energía (m3) 
 PCI → Poder calorífico inferior del combustible que se emplea en la instalación. En 





, (según el anexo A de la norma UNE 123-001-
94). 
 caldera → Rendimiento de la caldera que lo podemos considerar un 93%. 
 
De la ecuación anterior la única variable desconocida es la del gasto de combustible, por 






)( 3  
 










Ahorro de combustible (m
3
) 
Enero 7813,99 0,22 1719,07 46,67 
Febrero 7671,92 0,31 2378,29 64,57 
Marzo 7387,77 0,43 3176,74 86,26 
Abril 7103,63 0,53 3764,92 102,23 
Mayo 6961,55 0,6 4176,93 113,42 
Junio 6819,48 0,71 4841,83 131,47 
Julio 6677,41 0,82 5475,47 148,67 
Agosto 6819,48 0,78 5319,19 144,43 
Septiembre 6961,55 0,66 4594,63 124,76 
Octubre 7103,63 0,45 3196,63 86,79 
Noviembre 7387,77 0,29 2142,45 58,17 
Diciembre 7813,99 0,19 1484,66 40,31 
Total Anual   42270,86 1147,79 
 Tabla 30: Ahorro de combustible 
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Como vemos en la tabla, obtenemos un total de 1147,79 m
3
 de Gas Natural ahorrados 
en un año gracias al aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento del agua 
que se consume en el edificio.  
 
6.3. EMISIONES DE CO2 EVITADAS 
 
Con el aprovechamiento de la energía solar vamos a dejar de emitir gran cantidad de 
CO2 a la atmósfera, con lo que vamos a reducir en gran parte el efecto invernadero. 
Para poder saber cuánta cantidad vamos a dejar de emitir tendremos que saber 
primeramente cuál es la composición del Gas Natural, siendo ésta según el catálogo de 






Metano CH4 91,4 
Etano C2H6 7,2 
Propano C3H8 0,8 
Nitrógeno N2 0,6 
Tabla 31: Composición del gas natural [11] 
 
A continuación se considerará que la combustión del Gas Natural con aire es una 
reacción estequiométrica, es decir, en la que la cantidad de aire es la necesaria para 
quemar completamente el combustible y los únicos productos que se forman son CO2, 














xHC yx  
 
En esta reacción x e y están expresados en moles. 
 
Como la composición de Gas Natural está expresada en % de volumen, necesitamos 
pasarla a moles, aplicando la fórmula de la ecuación de estado de los gases ideales: 
 
TRnVP ···  
Donde: 
 
P: Presión. En c.n. 101325 Pa (1atm) 
 




N: Número de moles 
 






T: Temperatura en K. En c.n. igual a 298 K (25 ºC) 
 
Con estos datos, despejando el número de moles obtenemos: 
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n = 40,89 mol 
 
 
Una vez conocido el número de moles totales de 1 m
3
 de gas, tendremos que multiplicar 
este valor por los correspondientes tantos por ciento de los componentes del Gas 






Metano CH4 37,37 
Etano C2H6 2,94 
Propano C3H8 0,327 
Nitrógeno N2 0,245 
Tabla 32: Moles en la composición del gas natural [11] 
 




Por lo tanto tenemos 44,23 moles de CO2 por m
3 
de Gas Natural. 
 









n: Número de moles. 
 
m: Masa (gramos) 
 
Pm: Peso molecular del CO2 (gramos) = 44 g 
 
Y por tanto obtenemos que la masa de CO2 es igual a 1,946 Kg. 
 
 
Una vez conocido este valor, estaremos en disposición para calcular las emisiones de 
CO2  evitadas. Para ello tendremos que multiplicar el volumen de CO2 ahorrado, que ha 
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Por tanto, las emisiones de CO2 evitadas son: 
 
 






Enero 46,67 90,84 
Febrero 64,57 125,67 
Marzo 86,26 167,86 
Abril 102,23 198,94 
Mayo 113,42 220,71 
Junio 131,47 255,84 
Julio 148,67 289,32 
Agosto 144,43 281,06 
Septiembre 124,76 242,78 
Octubre 86,79 168,91 
Noviembre 58,17 113,21 
Diciembre 40,31 78,45 
Total Anual 1147,79 2233,60 
Tabla 33: Emisiones de CO2 evitadas 
 
 
La cantidad de CO2 que dejamos de emitir al año con este tipo de instalación térmica 
solar es de 2233,60 Kg, es decir, una cantidad más que considerable para replantearse el 
adquirir este tipo de instalaciones, que como sabemos son muchas las ventajas que 
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En este proyecto se ha tratado el suministro de agua caliente sanitaria en un edificio de 
16 viviendas, en el que se estiman que viven 54 personas, teniendo en cuenta las 
consideraciones del Código Técnico de la Edificación. 
 
Tras la realización del proyecto se ha obtenido las siguientes conclusiones: 
 
- El sistema de captación solar es capaz de suministrar por sí solo el 52 % de 
las necesidades térmicas de la vivienda para poder suministrar el agua 
caliente sanitaria. De este modo cumplimos la normativa, ya que al 
encontrarnos en la provincia de Salamanca, correspondiente a la zona 
climática III, el 50 % es la contribución solar mínima que debemos obtener. 
 
- Al ser Salamanca una provincia que no es muy calurosa, no hay exceso de 
energía térmica solar, por tanto no podríamos emplearla en una futura 
piscina, sistema de aire acondicionado o calefacción por suelo radiante. 
 
- Lo más destacable en este tipo de instalaciones es el gran ahorro 
medioambiental que se produce, ya que como se ha visto en el apartado de 
impacto medioambiental, podemos llegar a reducir una cantidad de 2,2 
toneladas de CO2 anuales en cada bloque de viviendas.  
 
- Otra de las conclusiones es la posibilidad de llegar a un acuerdo con la 
arquitectura propia de los edificios, para que una vez estén en proyecto, se 
tenga en cuenta la implantación de este tipo de instalaciones. Todo esto con 
el fin de no encontrarnos grandes problemas de espacio, sombras, etc. que 
aumentan económicamente la instalación e incluso reducen el rendimiento de 
la misma. 
 
- El principal contratiempo al que se enfrentan este tipo de aplicaciones 
energéticamente limpias es su alto coste, aunque esto se ve subsanado 
gracias a las subvenciones dadas por las administraciones públicas, lo cual 
hace que en nuestro caso sea económicamente asequible la implantación de 
esta instalación. Ello permitirá un desarrollo del equipamiento necesario a 
una mayor escala, con lo que se espera conseguir una reducción en los costes 
de adquisición de dicho equipamiento. 
 
- En definitiva, esta instalación térmica solar se hace necesaria y posible: 
 
 Necesaria debido al compromiso que debe cobrar la sociedad ante la 
problemática del cambio climático, contribuyendo en este caso con 
una reducción significativa en las emisiones de CO2. 
 
 Posible gracias a la subvenciones de los estamentos públicos y la 
eficiencia creciente de estos sistemas. 
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 Intercambiador de calor  
 Vaso de expansión 
 Acumulador de estratificación ( Circuito auxiliar) 
 Acumulador de ACS solar ( Circuito de apoyo) 
 Caldera 
 Aislante 
 Gráficas de propiedades del agua con propilenglicol 
 Gráfica de pérdida de carga del cobre 
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 Colectores solares: 
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 Intercambiador de calor: 
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 Vaso de expansión: 
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 Acumuladores solares: 
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 Caldera: 
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 Aislante: 
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 Planos del edificio 
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PIB: Producto interior bruto 
 
GEI: Gases Efecto Invernadero 
 
IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
 
CTE: Código Técnico de la Edificación 
 
ACS: Agua Caliente Sanitaria 
 
HE: Ahorro de Energía 
 
FO: Factor de Ocupación 
 
FC: Factor de centralización 
 
DTIE: Documento Técnico de la Instalación en la Edificación 
 




ESE: Empresa de Servicios Energéticos 
 
VAN: Valor Actual Neto 
 
IVA: Impuesto de valor añadido 
 
c.n.: Condiciones normales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
